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Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. 

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения г. Котельнич является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

· Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

· Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

· Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

· СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

· СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

· Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

· Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

· Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667) 

· Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Характеристика ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Город  Котельнич  расположен, на высоком правом берегу Вятки, близ впадения в нее реки Моломы. Территориально к нему отнесены заречная часть (поселок Затон) и поселок Первомайский. Расстояние по железной дороге до областного центра - 87 км, до г. Нижнего Новгорода - 370 км, до столицы Российской Федерации г. Москвы - 872 км, до Санкт-Петербурга - 1072 км. 

Город Котельнич расположен в узле железных и автомобильных дорог. Через его территорию проходит федеральная автомобильная дорога А 119 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар, через город проходят трассы в западном направлении на Нижний Новгород – Москву,  Кострому – Санкт Петербург, в восточном направлении на Пермь – Екатеринбург. Развитая сеть местных автомобильных дорог связывает город с районными центрами Кировской области и сельскими населенными пунктами.  Через город проходит основная трасса Транссибирской железной дороги, связывающей восток России с центром. В городе смыкаются две железные дороги – Горьковская и Северная.

Общая площадь города – 2923,63 га. 

Большой  удельный вес в земельных ресурсах 30,2 % или 882 га занимают земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность (свободные земли).

Территория Котельнича относится к континентальному климату умеренного пояса, с преобладанием воздушных масс континентального климата умеренных широт. Из-за близости к Северному Ледовитому океану и отсутствия барьеров для проникновения полярных воздушных масс возможны вторжения холодного воздуха, порождающие сильные морозы зимой и заморозки, резкие похолодания — летом.

В 20 км южнее города на правом берегу реки  Вятки расположен государственный природный заповедник «Нургуш» - единственный заповедник федерального значения в Кировской области. Это 5635 гектар лесистой поймы реки Вятки с пятью пойменными речками и многочисленными старичными озерами. В заповеднике обитают куница, горностай, ласка, лисица, норка, выдра, рысь, лось, заяц-беляк, белка, крот и другие. Всего 45 видов млекопитающих, 7 видов земноводных, 193 вида птиц. Привольно живется на многочисленных старицах и протоках водоплавающим птицам. В 5 реках водятся 30 видов рыб. Основная ценность Нургушского заповедника как памятника природы в том, что здесь сохранилась без следов окультуривания естественная растительность хвойно-широколиственных лесов. Здесь произрастает более 550 видов растений, 87 видов мхов, 94 вида лишайника, 11 видов водорослей.

На территории города расположен Ботанический памятник природы «Котельничская пойменная дубовая роща» площадью 1546 га, является самым северным местообитанием подобного рода на востоке Русской равнины. Большую часть лесного массива занимает дуб, остальную территорию занимают мелколиственные березо-осиновые и сосновые леса.   На территории дубовой рощи, которая ежегодно заливается вешними водами, расположены многочисленные озера-старицы, остатки древнего русла реки Вятки. Наиболее крупные озера здесь – Старица, Духовое, Черемуховое, Булдаково. На зарастающих малых озерках можно встретить кувшинку, кубышку, белую лилию.   

Структура экономики города на протяжении многих лет достаточно стабильна: наибольший удельный вес традиционно принадлежит обрабатывающим отраслям промышленности. Значительную долю занимают также производство электроэнергии и воды, связь и торговля.

В структуре обрабатывающих производств основными видами деятельности являются пищевая промышленность, обработка древесины и  производство изделий из дерева, производство резиновых и пластмассовых изделий. 

В Котельниче сложилась развитая сеть кредитно-финансовых учреждений, которая представлена филиалами крупнейших коммерческих банков России и региона.

Значительный удельный вес в обороте организаций занимают предприятия обрабатывающих отраслей промышленности (28,6 %), энергетики (34,6%), торговли – 14,7%.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В городе существует девять организаций, выполняющих централизованное теплоснабжение населения. На балансе этих организаций сорок котельных, а также в городе большое количество мелких котельных, отапливающих отдельные здания. Наиболее крупными организациями являются ОАО «Коммунэнерго» (17 котельных) и ООО «ФинансГрупп» (12 котельных). Практически все котельные изолированы друг от друга и работают каждая на свою сеть. Тепловые сети от каждого источника находятся на балансе этих же организаций. Таким образом, все предприятия осуществляют не только производство, но и передачу тепловой энергии. Зоны действия котельных представлены в графических материалах. Перечень предприятий, выполняющих централизованное теплоснабжение представлен в таблице 1.

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в городе нет.

Таблица 1 - Теплоснабжающие предприятия г. Котельнича
	№ п/п
	Теплоснабжающая организация
	Юридический адрес
	Количество котельных

	11
	ОАО «Коммунэнерго»
	г. Котельнич, ул. Шмидта, 22
	17

	22
	ООО «ФинансГрупп» 
	г. Котельнич, ул. Октябрьская, 102
	12

	63
	ОАО «Котельничский механический завод»
	г. Котельнич, ул. К.Маркса, 27
	1

	44
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	г. Казань, ул. Гвардейская, 53
	1

	15
	НГОУ СПО "Кировский кооперативный техникум" Кировского облпотребсоюза (г.Котельнич)
	г. Котельнич, ул. Кирова, 13
	1

	16
	ОАО «Котельничский хлебокомбинат»
	г. Котельнич, ул. Даровская, 6
	1

	17
	ОАО «Котельничское хлебоприемное предприятие»
	г. Котельнич, ул. Юбилейная, 1
	1

	88
	ООО «Газэнергосеть Киров»
	г. Котельнич, ул. Зевахина, 22
	1

	99
	Филиал ОАО «РЖД» ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению
	г. Котельнич, ул. Труда, 9
	1

	
	Итого:
	
	36


Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Кроме того на территории городского округа действуют ведомственные котельные отапливающие объекты социальной инфраструктуры (Исправительная колония №33, Школа искусств, Муниципальная гостиница, Центр социального обслуживания населения, Центр занятости населения). Сведения о деятельности ведомственных источников теплоснабжения предоставлены не были.

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 

Планом развития городского округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Характеристика объектов строительства предполагаемых к строительству на территории муниципального образования.

В городе Котельниче за последние годы ввод жилья в среднем за год составляет 2326 кв. м. Стоительство нового жилья формируется за счет ввода жилья индивидуальными застройщиками. Существенного увеличения годового ввода жилья в ближайшие годы не ожидается. Многоквартирное жилищное строительство за счет средств инвесторов в городе развито слабо. 

Понимая сложившуюся ситуацию в городе, упор делается на индивидуальное жилищное строительство усадебного и коттеджного типа. Продолжится индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне «Первомайский», «Прудный» с общей площадью проектируемого жилья 30 тыс. кв. м и в микрорайоне «Наймушины» - 3,68 тыс. кв. м. Сноса объектов централизованного теплопотребления в настоящее время не предусмотрено. 

Таблица 2 - Запланированное строительство в г. Котельниче.

	Наименование объекта
	Ввод отапливаемой площадей по годам , кв. м
	Примечания

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2026
	2027-2029
	

	Под жилищное строительство (по утвержденным проектам планировки)

	М/р «Наймушины»: 2,41 га – под строительство 23 усадебных домов, 0,23 га – под магазин и объект культурно-бытового обслуживания
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Централизованное теплоснабжение отсутствует согласно проекту

	М/р «Прудный»: 4,035 га – под малоэтажное строительство, 0,45 га – под объекты культурно-бытового обслуживания
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Согласно проекту застройки, разработчик – ООО «Спецпроект». Автономное теплоснабжение

	М/р «Первомайский»: 6,0 га – под строительство индивидуальных жилых домов, 0,53 га – под объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Централизованное теплоснабжение отсутствует согласно проекту

	М/р «Юбилейный»: 8,06 га – под жилищное строительство, 1,49 га – под общественно-деловую застройку социального и коммерческого назначения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Централизованное теплоснабжение отсутствует согласно проекту

	Под жилищное строительство (точечная застройка)

	Ул. Советская, 62 – 0,4 га – 9-ти квартирный жилой дом 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Инвестор отказался от реализации проекта

	Ул. Советская, 165 – 0,29 га – 24х квартирный четырехэтажный жилой дом с магазинами на 1-ом этаже
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Строительство не начато. Подключение котельной №30 ОАО «Коммунэнерго»

	Ул. Садовая, 3 – 0,15 га – строительство многоквартирного отдельно стоящего секционного жилого дома высотой до 3-х этажей
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Проект отсутствует. Подключение котельной №30 ОАО «Коммунэнерго»

	Под комплексное жилищное строительство (требуется разработка проекта планировки)

	Ул. Октябрьская, 36 – 1,2 га – 10-12 коттеджей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Проект отсутствует, автономное теплоснабжение

	Ул. Дачная – 12 га – микрорайон под комплексное малоэтажное жилищное строительство
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Проект отсутствует, автономное теплоснабжение

	Ул. Прудная (напротив полиции) – 0,98 га – под комплексное малоэтажное жилищное строительство
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Проект отсутствует, автономное теплоснабжение

	Под промышленное строительство

	Транспортно-логистический центр в северо-восточной части г. Котельнича – 48 га
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Проект отсутствует

	М/р «Наймушины» – 0,6181 га – площадка под строительство квартальной котельной
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Проект отсутствует

	Под торгово-развлекательные центры

	Ул. Пушкина, 2 – 0,3 га – строительство торгово-развлекательного центра
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Инвестор отказался от реализации проекта

	Ул. Даровская, 2г – 0,63 га – строительство торгово-развлекательного центра
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Проект отсутствует

	Ул. Шмидта (на берегу р. Вятка, в районе «исторического города») – строительство кафе
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Проект отсутствует

	Ул. Советская, 71 – строительство кафе «Динозавры на Вятке»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Проект отсутствует

	Под общественно-деловую застройку социального назначения

	Район ул. Матвеева – 2,8 га – строительство бассейна и спортивного ядра
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Подготовлен участок, строительство не начато.  Подключение котельной №17 ОАО «Коммунэнерго»

	Перекресток ул. Победы, Даровская – 0,15 га – музейный комплекс «Усадьба мельника»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Проект отсутствует

	Ул. Володарского, 12 – музейный комплекс «Динопарк»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Построен, требуется корректировка проекта

	Детский сад-ясли на 270 мест по адресу: г. Котельнич, ул. Прудная, д.47а
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Срок ввода в эксплуатацию 08.2020 г. Подключение котельной №43 ОАО «Коммунэнерго»


План развития территории муниципалного образованя предусматривает развитие не только жилищного строительства, но и строительство социально-значимых объектов (школы, детские сады, больницы и прочее), а также производственных и общественных зданий. Сведения о полученных заявках на подключение к системе централизованного теплоснабжения и выданных технических условиях за 2016-2019 г.г. приведены в таблице ниже.

Таблица 3 - Информация о выданных технических условиях на присоединение объектов теплопотребления к системе теплоснабжения, представить в виде таблицы:

	№ ТУ
	Дата
	Объект
	Адрес
	№ кот.
	Qmax (Гкал/час)
	Q вент
	Q гвс

	2/55
	25.02.2019
	Детский сад на 270 мест
	г. Котельнич, ул. Прудная, 47а
	40
	0,2935
	0,1305
	0,197

	2/56
	08.04.2019
	Здание магазина
	г. Котельнич, ул. Советская, 78
	1
	0,0970
	
	

	2/57
	25.04.2019
	Здание магазина
	г. Котельнич, ул. Советская, 50
	12
	0,0419
	
	

	2/59
	03.06.2019
	Здание сбербанка
	г. Котельнич, ул. Советская, 108
	1
	0,112
	0,05
	

	2/61
	13.08.2019
	Жилой дом
	г. Котельнич, ул. Матвеева, 1а
	17
	0,0634
	
	


Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется. 

Сведения о величине существующей отапливаемой площади приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Отапливаемая площадь, кв. м

	№ п/п
	Наименование предприятия
	Наименование источника
	Отапливаемая площадь, кв. м

	
	
	
	Всего
	Жилые здания
	Бюджетные потребители
	Прочие потребители

	1
	Коммунэнерго
	Котельная №1 ул.Шмидта, 22
	50591,01
	25889
	10977,12
	13724,89

	2
	Коммунэнерго
	Котельная №6, ул.Луначарского, 104
	17348,35
	16826,2
	0,047
	522,1

	3
	Коммунэнерго
	Котельная №11, ул.Советская, 34
	4541,7
	-
	4541,7
	-

	4
	Коммунэнерго
	Котельная №12, ул.Октябрьская, 50
	9597,2
	6792,3
	2215,2
	589,7

	5
	Коммунэнерго
	Котельная №13 ул.Лермонтова, 38
	2807,2
	1344,4
	1462,8
	-

	6
	Коммунэнерго
	Котельная №17, ул.Победы, 6
	15654
	12722,4
	1521,9
	1409,7

	7
	Коммунэнерго
	Котельная №22, ул.Комсомольская, 11
	5420,3
	103,7
	5156,3
	160,3

	8
	Коммунэнерго
	Котельная №25 ул.Победы, 23
	21974,9
	8084,9
	13890
	-

	9
	Коммунэнерго
	Котельная №26, ул.Луначарского,42
	11266,11
	-
	11266,11
	-

	10
	Коммунэнерго
	Котельная №27, ул. Луначарского, 40
	5767,6
	910
	4857,6
	-

	11
	Коммунэнерго
	Котельная №30, ул.Октябрьская, 162
	40726,75
	32921,5
	5834,8
	1970,45

	12
	Коммунэнерго
	Котельная №37, ул.Советская, 27
	8131,3
	4217,5
	3913,8
	-

	13
	Коммунэнерго
	Котельная №38, ул.Школьная, 4
	26336,7
	18169,5
	8053,9
	113,3

	14
	Коммунэнерго
	Котельная №40, ул.Прудная, 55
	4233,1
	1420,6
	2812,5
	-

	15
	Коммунэнерго
	Котельная №42 ул.Победы, 84а
	36860,1
	27605,9
	196
	9058,2

	16
	Коммунэнерго
	Котельная №43, ул.Речная, 2
	2916,4
	-
	-
	2916,4

	17
	Коммунэнерго
	Котельная №44 ул.Яранская, 14
	4960,8
	4528,2
	357,4
	75,2

	18
	ФинансГрупп
	Котельная №1, ул.Шевченко, 2
	34289,15
	32076,1
	900,0
	1313,0

	19
	ФинансГрупп
	Котельная №2, ул. Комсомольская, 7
	12306,99
	6810,3
	508,6
	4988,1

	20
	ФинансГрупп
	Котельная №4, ул.Тургенева, 32
	4980,9
	3826,1
	453,8
	701,0

	21
	ФинансГрупп
	Котельная №5, ул.Восточная
	405,071
	405,1
	-
	-

	22
	ФинансГрупп
	Котельная №6, пос. Затон
	13387
	13387,0
	-
	-

	23
	ФинансГрупп
	Котельная №7, ул.Прудная
	32620,1
	30854,0
	607,0
	1159,1

	24
	ФинансГрупп
	Котельная №8, пер. Деповской
	2131
	2131,0
	-
	-

	25
	ФинансГрупп
	Котельная №9, ул. Набережная
	2311
	2311,0
	-
	-

	26
	ФинансГрупп
	Котельная №10, ул. Ключевая, 9
	851,6
	851,6
	-
	-

	27
	ФинансГрупп
	Котельная №11, ул. Пролетарская, 142а
	276,9
	276,9
	-
	-

	28
	ФинансГрупп
	Котельная №12, ул. Радужная
	6236,7
	6236,7
	-
	-

	29
	ФинансГрупп
	Котельная №13, ул. Победы, 72а
	2156,188
	1859,0
	-
	297,2

	30
	К. мехзавод
	кот. К. Маркса 27
	56634,75
	26384,5
	4922,0
	25328,3

	31
	Газпром
	кот. Зевахина 22а
	1136
	1136,0
	-
	-

	32
	К.К. техникум
	кот. Советская 95
	2107
	2107,0
	-
	-

	33
	К. хлебозавод
	кот. Даровская 6
	16589,7
	10270,7
	-
	6319,0

	34
	ФГБУ «ЦЖКУ» МВД
	кот. Советская 118
	1182,8
	1182,8
	-
	-

	35
	КХПП
	кот. Юбилейная 1
	366,8
	366,8
	-
	-

	36
	РЖД
	кот.Труда 42
	3847,5
	3847,5
	-
	-


1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя для нужд отопления жилых и общественных зданий
	Наименование
	2014
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023факт
	2024
	2025план
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Котельная №1 ул.Шмидта, 22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	5,582
	5,181
	5,195
	5,736
	5,736
	5,0595
	5,0595
	5,0595
	5,0595
	5,736
	5,736
	5,736
	5,736
	5,736

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	5,582
	5,181
	5,195
	5,736
	5,736
	5,0595
	5,0595
	5,0595
	5,0595
	5,736
	5,736
	5,736
	5,736
	5,736

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	12481,16
	9583
	8007
	8840,838
	8840,838
	8840,838
	7944,16
	8840,838
	8 355,474
	8840,838
	8840,838
	8840,838
	8840,838
	8840,838

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	3769,92
	3453,912
	5442,065
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793

	Котельная №6, ул.Луначарского, 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,398
	1,753
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7075
	1,7075
	1,7075
	1,7075
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7526

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	1,398
	1,753
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7075
	1,7075
	1,7075
	1,7075
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7526

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	3159,709
	3315,9
	3064,15
	3064,15
	3064,15
	3064,15
	2779,97
	3064,15
	3 018,27
	3064,15
	3064,15
	3064,15
	3064,15
	3064,15

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	776,16
	698,544
	1835,95
	1835,95
	1835,95
	1835,95
	1835,95
	1835,95
	1835,95
	1835,95
	1835,95
	1835,95
	1835,95
	1835,95

	Котельная №11, ул.Советская, 34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,443
	0,32
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,2116
	0,2116
	0,2116
	0,2116
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,3999

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,443
	0,32
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,2116
	0,2116
	0,2116
	0,2116
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,3999

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	351,5025
	780,3
	682,8
	682,8
	682,8
	682,8
	439,77
	682,8
	512,850
	682,8
	682,8
	682,8
	682,8
	682,8

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	221,76
	221,76
	418,9185
	418,9185
	418,9185
	418,9185
	418,9185
	418,9185
	418,9185
	418,9185
	418,9185
	418,9185
	418,9185
	418,9185

	Котельная №12, ул.Октябрьская, 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,851
	0,875
	0,8748
	0,9167
	0,9167
	0,8756
	0,8756
	0,8756
	0,8756
	0,9167
	0,9167
	0,9167
	0,9167
	0,9167

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,851
	0,875
	0,8748
	0,9167
	0,9167
	0,8756
	0,8756
	0,8756
	0,8756
	0,9167
	0,9167
	0,9167
	0,9167
	0,9167

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	570,2468
	1910,3
	1721,15
	1721,15
	1721,15
	1721,15
	1663,21
	1721,15
	1 843,79
	1721,15
	1721,15
	1721,15
	1721,15
	1721,15

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	443,52
	343,728
	916,4039
	960,2965
	960,2965
	960,2965
	960,2965
	960,2965
	960,2965
	960,2965
	960,2965
	960,2965
	960,2965
	960,2965

	Котельная №13 ул.Лермонтова, 38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,307
	0,285
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2292
	0,2292
	0,2292
	0,2292
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2851

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,307
	0,285
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2292
	0,2292
	0,2292
	0,2292
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2851

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	689,085
	493,8
	434,82
	434,82
	434,82
	434,82
	316,51
	434,82
	343,206
	434,82
	434,82
	434,82
	434,82
	434,82

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	221,76
	210,672
	298,6588
	298,6588
	298,6588
	298,6588
	298,6588
	298,6588
	298,6588
	298,6588
	298,6588
	298,6588
	298,6588
	298,6588

	Котельная №17, ул.Победы, 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,596
	1,579
	1,6145
	1,6779
	1,6779
	1,6741
	1,6741
	1,6741
	1,6741
	3,2649
	3,2649
	3,2649
	3,2649
	3,2649

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	1,596
	1,579
	1,6145
	1,6779
	1,6779
	1,6741
	1,6741
	1,6741
	1,6741
	3,2649
	3,2649
	3,2649
	3,2649
	3,2649

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	3872,124
	2919,5
	2511,14
	2511,14
	2511,14
	2511,14
	2866,54
	2511,14
	3055,08
	2511,14
	2511,14
	2511,14
	2511,14
	2511,14

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	887,04
	887,04
	1691,283
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	3420,173
	3420,173
	3420,173
	3420,173
	3420,173

	Котельная №22, ул.Комсомольская, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,585
	0,635
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6293
	0,6293
	0,6293
	0,6293
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6356

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,585
	0,635
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6293
	0,6293
	0,6293
	0,6293
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6356

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	1559,971
	1088,8
	989,54
	989,54
	989,54
	989,54
	911,34
	989,54
	956,366
	989,54
	989,54
	989,54
	989,54
	989,54

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	332,64
	665,1994
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828

	Котельная №25 ул.Победы, 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,904
	2,119
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1274
	2,1274
	2,1274
	2,1274
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1192

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	1,904
	2,119
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1274
	2,1274
	2,1274
	2,1274
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1192

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	3466,816
	3963,5
	3577,08
	3577,08
	3577,08
	3577,08
	3523,02
	3577,08
	3 803,99
	3577,08
	3577,08
	3577,08
	3577,08
	3577,08

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	997,92
	975,744
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985

	Котельная №26, ул.Луначарского,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,874
	1,013
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	0,9605
	0,9605
	0,9605
	0,9605
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	1,0133

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,874
	1,013
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	0,9605
	0,9605
	0,9605
	0,9605
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	1,0133

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	2674,598
	2404,3
	1949,89
	1949,89
	1949,89
	1949,89
	1657,97
	1949,89
	1 818,12
	1949,89
	1949,89
	1949,89
	1949,89
	1949,89

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	443,52
	437,976
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491

	Котельная №27, ул. Луначарского, 40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,609
	0,55
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5502
	0,5502
	0,5502
	0,5502
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5497

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,609
	0,55
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5502
	0,5502
	0,5502
	0,5502
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5497

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	1501,634
	1206,1
	1003,06
	1003,06
	1003,06
	1003,06
	1195,79
	1003,06
	1 186,38
	1003,06
	1003,06
	1003,06
	1003,06
	1003,06

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	277,2
	182,952
	575,8427
	575,8427
	575,8427
	575,8427
	575,8427
	575,8427
	575,8427
	575,8427
	575,8427
	575,8427
	575,8427
	575,8427

	Котельная №30, ул.Октябрьская, 162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,613
	3,719
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7403
	3,7403
	3,7403
	3,7403
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7398

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	3,613
	3,719
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7403
	3,7403
	3,7403
	3,7403
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7398

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	7149,573
	7033,8
	6344,04
	6344,04
	6344,04
	6344,04
	6052,27
	6344,04
	6 535,41
	6344,04
	6344,04
	6344,04
	6344,04
	6344,04

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	1940,4
	1940,4
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658

	Котельная №37, ул.Советская, 27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,753
	0,676
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6765
	0,6765
	0,6765
	0,6765
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,753
	0,676
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6765
	0,6765
	0,6765
	0,6765
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	1602,901
	1406,4
	1313
	1313
	1313
	1313
	1433,37
	1313
	1 535,63
	1313
	1313
	1313
	1313
	1313

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	332,64
	282,744
	707,5208
	707,5208
	707,5208
	707,5208
	707,5208
	707,5208
	707,5208
	707,5208
	707,5208
	707,5208
	707,5208
	707,5208

	Котельная №38, ул.Школьная, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,814
	2,577
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5788
	2,5788
	2,5788
	2,5788
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	1,814
	2,577
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5788
	2,5788
	2,5788
	2,5788
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	4392,727
	5209,2
	4539,09
	4539,09
	4539,09
	4539,09
	4389,35
	4539,09
	4 671,26
	4539,09
	4539,09
	4539,09
	4539,09
	4539,09

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	997,92
	1064,448
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624

	Котельная №40, ул.Прудная, 55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,346
	0,33
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,8977
	0,8977
	0,8977
	0,8977
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,346
	0,33
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,8977
	0,8977
	0,8977
	0,8977
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	837,1115
	680,9
	634,51
	634,51
	634,51
	634,51
	1229,46
	634,51
	1 393,33
	634,51
	634,51
	634,51
	634,51
	634,51

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	166,32
	121,968
	345,4847
	345,4847
	345,4847
	345,4847
	345,4847
	345,4847
	345,4847
	345,4847
	345,4847
	345,4847
	345,4847
	345,4847

	Котельная №42 ул.Победы, 84а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	4,703
	4,313
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,5770
	4,5770
	4,5770
	4,5770
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	4,703
	4,313
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,5770
	4,5770
	4,5770
	4,5770
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	8885,679
	7434,2
	6748,51
	6748,51
	6748,51
	6748,51
	7054,47
	6748,51
	7 446,46
	6748,51
	6748,51
	6748,51
	6748,51
	6748,51

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	5544
	4080,384
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271

	Котельная №43, ул.Речная, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,336
	0,283
	0,278
	0,899
	0,899
	0,2789
	0,2789
	0,2789
	0,2789
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,336
	0,283
	0,278
	0,899
	0,899
	0,2789
	0,2789
	0,2789
	0,2789
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	782,6892
	542,2
	469,26
	469,26
	469,26
	469,26
	444,62
	469,26
	490,446
	469,26
	469,26
	469,26
	469,26
	469,26

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	221,76
	166,32
	291,2212
	941,7548
	941,7548
	941,7548
	941,7548
	941,7548
	941,7548
	941,7548
	941,7548
	941,7548
	941,7548
	941,7548

	Котельная №44 ул.Яранская, 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,441
	0,428
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4292
	0,4292
	0,4292
	0,4292
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,441
	0,428
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4292
	0,4292
	0,4292
	0,4292
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	757,0343
	769,7
	663,44
	663,44
	663,44
	663,44
	692,68
	663,44
	748,605
	663,44
	663,44
	663,44
	663,44
	663,44

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	221,76
	166,32
	448,8787
	448,8787
	448,8787
	448,8787
	448,8787
	448,8787
	448,8787
	448,8787
	448,8787
	448,8787
	448,8787
	448,8787

	Котельная №1, ул.Шевченко, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,213
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	3,213
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	6859,009
	4948,08
	5188,393
	5188,393
	5188,393
	5188,393
	5188,393
	5188,393
	5188,393
	5188,393
	5188,393
	5188,393
	5188,393
	5188,393

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	2550,24
	1995,84
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191

	Котельная №2, ул. Комсомольская, 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,395
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	1,395
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	1781,255
	1795,02
	1882,199
	1882,199
	1882,199
	1882,199
	1882,199
	1882,199
	1882,199
	1882,199
	1882,199
	1882,199
	1882,199
	1882,199

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	887,04
	338,184
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722

	Котельная №4, ул.Тургенева, 32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,522
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,522
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	399,7381
	1128,56
	1183,371
	1183,371
	1183,371
	1183,371
	1183,371
	1183,371
	1183,371
	1183,371
	1183,371
	1183,371
	1183,371
	1183,371

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	332,64
	316,008
	563,5863
	563,5863
	563,5863
	563,5863
	563,5863
	563,5863
	563,5863
	563,5863
	563,5863
	563,5863
	563,5863
	563,5863

	Котельная №5, ул.Восточная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,32
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,32
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	305,5983
	370,12
	388,0956
	388,0956
	388,0956
	388,0956
	388,0956
	388,0956
	388,0956
	388,0956
	388,0956
	388,0956
	388,0956
	388,0956

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	166,32
	127,512
	323,6955
	323,6955
	323,6955
	323,6955
	323,6955
	323,6955
	323,6955
	323,6955
	323,6955
	323,6955
	323,6955
	323,6955

	Котельная №6, пос. Затон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	1360,114
	2977,69
	3122,307
	3122,307
	3122,307
	3122,307
	3122,307
	3122,307
	3122,307
	3122,307
	3122,307
	3122,307
	3122,307
	3122,307

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	1219,68
	1219,68
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146

	Котельная №7, ул.Прудная, 26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	2346,691
	4917,12
	5155,929
	5155,929
	5155,929
	5155,929
	5155,929
	5155,929
	5155,929
	5155,929
	5155,929
	5155,929
	5155,929
	5155,929

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	1496,88
	498,96
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397

	Котельная №8, пер. Деповской, 11а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	229,53
	349,02
	365,97
	365,97
	365,97
	365,97
	365,97
	365,97
	365,97
	365,97
	365,97
	365,97
	365,97
	365,97

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	110,88
	110,88
	293,32
	293,32
	293,32
	293,32
	293,32
	293,32
	293,32
	293,32
	293,32
	293,32
	293,32
	293,32

	Котельная №9, ул. Набережная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291


	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	406,598
	476,63
	499,7784
	499,7784
	499,7784
	499,7784
	499,7784
	499,7784
	499,7784
	499,7784
	499,7784
	499,7784
	499,7784
	499,7784

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	166,32
	110,88
	304,84
	304,84
	304,84
	304,84
	304,84
	304,84
	304,84
	304,84
	304,84
	304,84
	304,84
	304,84

	Котельная №10, ул. Ключевая, 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	92,2
	121,2
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	55,440
	55,440
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900

	Котельная №11, ул. Пролетарская, 142а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	63,77
	89,10
	93,43
	93,43
	93,43
	93,43
	93,43
	93,43
	93,43
	93,43
	93,43
	93,43
	93,43
	93,43

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711

	Котельная №12, ул. Радужная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,682
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,682
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	691,7
	1556,7
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	388,080
	715,176
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198

	Котельная №13, ул. Победы, 72а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	371,10
	378,78
	397,18
	397,18
	397,18
	397,18
	397,18
	397,18
	397,18
	397,18
	397,18
	397,18
	397,18
	397,18

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	110,880
	110,880
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415

	К. мехзавод (кот. К. Маркса 27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	4,59
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	4,59
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	8449,241
	5518,5
	6845,89
	6845,89
	6845,89
	6845,89
	6845,89
	6845,89
	6845,89
	6845,89
	6845,89
	6845,89
	6845,89
	6845,89

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	2882,88
	2882,88
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208

	Газпром (кот. Зевахина 22а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,4
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,4
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	175,794
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	166,320
	166,320
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211

	К.К. техникум (кот. Советская 95)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,3
	0,282
	0,282
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,3
	0,282
	0,282
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	274,608
	277,000
	277,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	110,88
	110,88
	295,4114
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К. хлебозавод (кот. Даровская 6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	5224,526
	3850,6
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	776,16
	776,16
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448

	ФГБУ «ЦЖКУ» МВД (кот. Советская 118)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,57
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,57
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	1249,8
	1008,1
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	388,08
	388,08
	1001,47
	1001,47
	1001,47
	1001,47
	1001,47
	1001,47
	1001,47
	1001,47
	1001,47
	1001,47
	1001,47
	1001,47

	КХПП (кот. Юбилейная 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	42,85
	151,30
	151,30
	151,30
	151,30
	151,30
	151,30
	151,30
	151,30
	151,30
	151,30
	151,30
	151,30
	151,30

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	277,20
	277,20
	277,20
	97,42
	97,42
	97,42
	97,42
	97,42
	97,42
	97,42
	97,42
	97,42
	97,42
	97,42

	РЖД (кот.Труда 42)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,07
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	отопление и вентиляция, Гкал/час
	1,07
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	горячее водоснабжение, Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	596
	307,6
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5

	Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год
	443,5
	443,5
	1571,3
	1571,3
	1571,3
	1571,3
	1571,3
	1571,3
	1571,3
	1571,3
	1571,3
	1571,3
	1571,3
	1571,3


1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне. Прогноз   приростов   объемов    потребления    тепловой    энергии    и    теплоносителя    с разделением по видам теплопотребления в производственных зонах не составлялся по причине отсутствия  данных  о  планируемых  объёмах  потребления  тепловой  энергии  перспективными производственными объектами.
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения
Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения
	Наименование
	2014
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Котельная №1 ул.Шмидта, 22, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	5,582
	5,181
	5,195
	5,736
	5,736
	5,736
	5,0595
	5,0595
	5,0595
	5,736
	5,736
	5,736
	5,736
	5,736

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	140842
	140842
	140842
	153141
	153141
	153141
	153141
	153141
	153141
	153141
	153141
	153141
	153141
	153141

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	39,6
	36,8
	36,9
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5

	Котельная №6, ул.Луначарского, 104, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,398
	1,753
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7075
	1,7075
	1,7075
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7526

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	41,3
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8

	Котельная №11, ул.Советская, 34, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,443
	0,32
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,2116
	0,2116
	0,2116
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,3999

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	15730
	15730
	15730
	15730
	15730
	15730
	15730
	15730
	15730
	15730
	15730
	15730
	15730
	15730

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	28,2
	20,3
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4

	Котельная №12, ул.Октябрьская, 50, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,851
	0,875
	0,8748
	0,9167
	0,9167
	0,9167
	0,8756
	0,8756
	0,8756
	0,9167
	0,9167
	0,9167
	0,9167
	0,9167

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	20057
	20057
	20057
	20057
	20057
	20057
	20057
	20057
	20057
	20057
	20057
	20057
	20057
	20057

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	42,4
	43,6
	43,6
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7

	Котельная №13 ул.Лермонтова, 38, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,307
	0,285
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2292
	0,2292
	0,2292
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2851

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	20134
	20134
	20134
	20134
	20134
	20134
	20134
	20134
	20134
	20134
	20134
	20134
	20134
	20134

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	15,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2

	Котельная №17, ул.Победы, 6, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,596
	1,579
	1,6145
	1,6779
	1,6779
	1,6779
	1,6741
	1,6741
	1,6741
	3,2649
	3,2649
	3,2649
	3,2649
	3,2649

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	41962
	41962
	41962
	41962
	41962
	41962
	41962
	41962
	41962
	41962
	41962
	41962
	41962
	41962

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	38,0
	37,6
	38,5
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8

	Котельная №22, ул.Комсомольская, 11, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,585
	0,635
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6293
	0,6293
	0,6293
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6356

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	34,3
	37,2
	37,2
	37,2
	37,2
	37,2
	37,2
	37,2
	37,2
	37,2
	37,2
	37,2
	37,2
	37,2

	Котельная №25 ул.Победы, 23, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,904
	2,119
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1274
	2,1274
	2,1274
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1192

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	69997
	69997
	69997
	69997
	69997
	69997
	69997
	69997
	69997
	69997
	69997
	69997
	69997
	69997

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	27,2
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3

	Котельная №26, ул.Луначарского,42, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,874
	1,013
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	0,9605
	0,9605
	0,9605
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	1,0133

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	24038
	24038
	24038
	24038
	24038
	24038
	24038
	24038
	24038
	24038
	24038
	24038
	24038
	24038

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	36,4
	42,1
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2

	Котельная №27, ул. Луначарского, 40, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,609
	0,55
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5502
	0,5502
	0,5502
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5497

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	20144
	20144
	20144
	20144
	20144
	20144
	20144
	20144
	20144
	20144
	20144
	20144
	20144
	20144

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	30,2
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3

	Котельная №30, ул.Октябрьская, 162, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,613
	3,719
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7403
	3,7403
	3,7403
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7398

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	73602
	73602
	73602
	73602
	73602
	73602
	73602
	73602
	73602
	73602
	73602
	73602
	73602
	73602

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	49,1
	50,5
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8

	Котельная №37, ул.Советская, 27, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,753
	0,676
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6765
	0,6765
	0,6765
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	13001
	13001
	13001
	13001
	13001
	13001
	13001
	13001
	13001
	13001
	13001
	13001
	13001
	13001

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	57,9
	52,0
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9

	Котельная №38, ул.Школьная, 4, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,814
	2,577
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5788
	2,5788
	2,5788
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	75981
	75981
	75981
	75981
	75981
	75981
	75981
	75981
	75981
	75981
	75981
	75981
	75981
	75981

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	23,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9

	Котельная №40, ул.Прудная, 55, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,346
	0,33
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,8977
	0,8977
	0,8977
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	15124
	15124
	15124
	15124
	15124
	15124
	15124
	15124
	15124
	15124
	15124
	15124
	15124
	15124

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	22,9
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8

	Котельная №42 ул.Победы, 84а, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	4,703
	4,313
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,5770
	4,5770
	4,5770
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	182310
	182310
	182310
	182310
	182310
	182310
	182310
	182310
	182310
	182310
	182310
	182310
	182310
	182310

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	25,8
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7

	Котельная №43, ул.Речная, 2, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,336
	0,283
	0,278
	0,899
	0,899
	0,899
	0,2789
	0,2789
	0,2789
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	8706
	8706
	8706
	8706
	8706
	8706
	8706
	8706
	8706
	8706
	8706
	8706
	8706
	8706

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	38,6
	32,5
	31,9
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3

	Котельная №44 ул.Яранская, 14, ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,441
	0,428
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4292
	0,4292
	0,4292
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	9893,5
	9893,5
	9893,5
	9893,5
	9893,5
	9893,5
	9893,5
	9893,5
	9893,5
	9893,5
	9893,5
	9893,5
	9893,5
	9893,5

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	44,6
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3

	Котельная №1, ул.Шевченко, 2, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,213
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	17002
	17002
	17002
	17002
	17002
	17002
	17002
	17002
	17002
	17002
	17002
	17002
	17002
	17002

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	189,0
	183,3
	183,3
	183,3
	183,3
	183,3
	183,3
	183,3
	183,3
	183,3
	183,3
	183,3
	183,3
	183,3

	Котельная №2, ул. Комсомольская, 7, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,395
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	40185
	40185
	40185
	40185
	40185
	40185
	40185
	40185
	40185
	40185
	40185
	40185
	40185
	40185

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	34,7
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0

	Котельная №4, ул.Тургенева, 32, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,522
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	30237
	30237
	30237
	30237
	30237
	30237
	30237
	30237
	30237
	30237
	30237
	30237
	30237
	30237

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	17,3
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8


	Котельная №5, ул.Восточная, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,32
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	15809
	15809
	15809
	15809
	15809
	15809
	15809
	15809
	15809
	15809
	15809
	15809
	15809
	15809

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	20,2
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5

	Котельная №6, пос. Затон, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	73333
	73333
	73333
	73333
	73333
	73333
	73333
	73333
	73333
	73333
	73333
	73333
	73333
	73333

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7

	Котельная №7, ул.Прудная, 26, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	73820
	73820
	73820
	73820
	73820
	73820
	73820
	73820
	73820
	73820
	73820
	73820
	73820
	73820

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9

	Котельная №8, пер. Деповской, 11а, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	6358
	6358
	6358
	6358
	6358
	6358
	6358
	6358
	6358
	6358
	6358
	6358
	6358
	6358

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0

	Котельная №9, ул. Набережная, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	19678
	19678
	19678
	19678
	19678
	19678
	19678
	19678
	19678
	19678
	19678
	19678
	19678
	19678

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8

	Котельная №10, ул. Ключевая, 9, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	1074
	1074
	1074
	1074
	1074
	1074
	1074
	1074
	1074
	1074
	1074
	1074
	1074
	1074

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4

	Котельная №11, ул. Пролетарская, 142а, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	1257
	1257
	1257
	1257
	1257
	1257
	1257
	1257
	1257
	1257
	1257
	1257
	1257
	1257

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	45,3
	45,3
	45,3
	45,3
	45,3
	45,3
	45,3
	45,3
	45,3
	45,3
	45,3
	45,3
	45,3
	45,3

	Котельная №12, ул. Радужная, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,682
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	24478
	24478
	24478
	24478
	24478
	24478
	24478
	24478
	24478
	24478
	24478
	24478
	24478
	24478

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	27,9
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8

	Котельная №13, ул. Победы, 72а, ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	3988
	3988
	3988
	3988
	3988
	3988
	3988
	3988
	3988
	3988
	3988
	3988
	3988
	3988

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9

	К. мехзавод (кот. К. Маркса 27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	4,59
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	79855
	79855
	79855
	79855
	79855
	79855
	79855
	79855
	79855
	79855
	79855
	79855
	79855
	79855

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	57,5
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1

	Газпром (кот. Зевахина 22а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,4
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	4382
	4382
	4382
	4382
	4382
	4382
	4382
	4382
	4382
	4382
	4382
	4382
	4382
	4382

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	91,3
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8

	К.К. техникум (кот. Советская 95)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,3
	0,282
	0,282
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	6897
	6897
	6897
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	43,5
	40,9
	40,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К. хлебозавод (кот. Даровская 6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	28548
	28548
	28548
	28548
	28548
	28548
	28548
	28548
	28548
	28548
	28548
	28548
	28548
	28548

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0

	ФГБУ «ЦЖКУ» МВД (кот. Советская 118)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,57
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	4143
	4143
	4143
	4143
	4143
	4143
	4143
	4143
	4143
	4143
	4143
	4143
	4143
	4143

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	137,6
	230,8
	230,8
	230,8
	230,8
	230,8
	230,8
	230,8
	230,8
	230,8
	230,8
	230,8
	230,8
	230,8

	КХПП (кот. Юбилейная 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	13224
	13224
	13224
	13224
	13224
	13224
	13224
	13224
	13224
	13224
	13224
	13224
	13224
	13224

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	РЖД (кот.Труда 42)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,07
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	5788
	5788
	5788
	5788
	5788
	5788
	5788
	5788
	5788
	5788
	5788
	5788
	5788
	5788

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	184,9
	259,2
	259,2
	259,2
	259,2
	259,2
	259,2
	259,2
	259,2
	259,2
	259,2
	259,2
	259,2
	259,2

	Всего по ГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	46,652
	47,718
	47,8615
	48,8468
	48,8468
	48,8468
	48,8468
	48,8468
	48,8468
	50,4338
	50,4338
	50,4338
	50,4338
	50,4338

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	1232483
	1232483
	1232483
	1237885
	1237885
	1237885
	1237885
	1237885
	1237885
	1237885
	1237885
	1237885
	1237885
	1237885

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	37,9
	38,7
	38,8
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	40,7
	40,7
	40,7
	40,7
	40,7


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Основная часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. 

Планом развития городского округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Характеристика объектов строительства предполагаемых к строительству на территории муниципального образования. Сведения о перспективных зонах строительства приведены в Разделе 1 настоящей схемы.
Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе 36 водогрейных котельных. Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории городского округа.

Изменение зон действия систем теплоснабжения предполагается за счет подключения новых потребителей, расположенных в непосредственной близости от действующих тепловых сетей. Подключение новых потребителей выполняется при наличии резерва тепловой мощности на источнике теплоснабжения, в зоне действия которого находится перспективный потребитель.

При развитии газификации территории округа предусматривается частичный перевод потребителей на автономное теплоснабжение. На индивидуальное теплоснабжение планируется перевести потребителей находящихся в окраинных микрорайонах города (заречная часть, район ул. Радужной, Цветочной, микрорайон молочного завода, микрорайон улиц Мебельщиков, Фабричной, микрорайон ул. Герцена, Лермонтова, микрорайон улицы Деповской и прочие). Потребители тепловой энергии, расположенные на этих улицах отапливаются следующими котельными:

· Котельная №1, ул.Шевченко, 2 (ООО «ФинансГрупп») – перевод на индивидуальное отопление наиболее удаленных потребителей;

· Котельная №5, ул.Восточная (ООО «ФинансГрупп»)– перевод на индивидуальное отопление всех потребителей;

· Котельная №6, пос. Затон (ООО «ФинансГрупп») – перевод на индивидуальное отопление всех потребителей;

· Котельная №9, ул. Набережная(ООО «ФинансГрупп») – перевод на индивидуальное отопление всех потребителей;

· Котельная №10, ул. Ключевая, 9(ООО «ФинансГрупп») – перевод на индивидуальное отопление всех потребителей;

· Котельная №12, ул. Радужная (ООО «ФинансГрупп») – перевод на индивидуальное отопление всех потребителей.

Планами развития системы теплоснабжения г. Котельнич в 2025-2029 годах  предусматриваются мероприятия по газификации котельной ОАО «Коммунэнерго» № 1.  В дальнейшем  после 2029г. планируется газификация № 37 ОАО «Коммунэнерго» с переводом на нее нагрузок потребителей котельных ОАО "Коммунэнерго" №№ 11, 12, 26, 27.   В последующих периодах, после завершения 1-го этапа (газификация котельных №1 и № 37) планируется: газификация котельной ОАО «Коммунэнерго» № 6, газификация котельной ОАО «Коммунэнерго» №22, газификация котельной ОАО «Коммунэнерго» №25 с переводом на нее нагрузок потребителей котельной ОАО "Коммунэнерго" №13, газификация котельной ОАО «Коммунэнерго» № 30, газификация котельной ОАО «Коммунэнерго» № 38 с переводом на нее нагрузок потребителей котельных ОАО "Коммунэнерго" №№ 17,42, газификация котельной ОАО «Коммунэнерго» № 40 с переводом на нее нагрузок потребителей котельных ОАО "Коммунэнерго" №43, газификация котельной ОАО «Коммунэнерго» № 44. 
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории городского округа.
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 7.

Таблица 7 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

	Наименование показателя
	2014
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1 ул.Шмидта, 22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	11,542
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	12,503
	12,503
	12,503
	12,503
	12,503

	Располагаемая тепловая мощность
	11,542
	13,3
	13,3
	13,3
	11,398
	11,398
	11,398
	11,398
	11,398
	12,503
	12,503
	12,503
	12,503
	12,503

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,519
	0,161
	0,161
	0,161
	0,9472
	0,9472
	0,9472
	0,9472
	0,9472
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	Потери в тепловых сетях 
	0,486
	0,264
	0,264
	0,27
	0,27
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Присоединенная тепловая нагрузка
	5,582
	5,181
	5,195
	5,736
	5,0142
	5,0548
	5,0595
	5,0595
	5,0595
	5,736
	5,736
	5,736
	5,736
	5,736

	отопление и вентиляция
	5,582
	5,181
	5,195
	5,736
	5,0142
	5,0548
	5,0595
	5,0595
	5,0595
	5,736
	5,736
	5,736
	5,736
	5,736

	горячее водоснабжение
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	4,955
	7,694
	7,68
	7,133
	4,9503
	4,9097
	4,9097
	4,9097
	4,9097
	7,133
	7,133
	7,133
	7,133
	7,133

	Котельная №6, ул.Луначарского, 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	2,2
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	Располагаемая тепловая мощность
	2,2
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,044
	0,028
	0,028
	0,028
	0,1255
	0,1255
	0,1255
	0,1255
	0,1255
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Потери в тепловых сетях 
	0,079
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Присоединенная тепловая нагрузка
	1,398
	1,753
	1,7526
	1,7526
	1,753
	1,7075
	1,7075
	1,7075
	1,7075
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7526

	отопление и вентиляция
	1,398
	1,753
	1,7526
	1,7526
	1,753
	1,7075
	1,7075
	1,7075
	1,7075
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7526
	1,7526

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,679
	7,694
	0,931
	0,9314
	0,7959
	0,8414
	0,8414
	0,8414
	0,8414
	0,9314
	0,9314
	0,9314
	0,9314
	0,9314

	Котельная №11, ул.Советская, 34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,609
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946

	Располагаемая тепловая мощность
	0,609
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,012
	0,006
	0,006
	0,006
	0,0431
	0,0431
	0,0431
	0,0431
	0,0431
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Потери в тепловых сетях 
	0,046
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,443
	0,32
	0,3999
	0,3999
	0,2116
	0,2116
	0,2116
	0,2116
	0,2116
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,3999

	отопление и вентиляция
	0,443
	0,32
	0,3999
	0,3999
	0,2116
	0,2116
	0,2116
	0,2116
	0,2116
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,3999
	0,3999

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,108
	0,598
	0,5181
	0,5181
	0,6311
	0,6312
	0,6312
	0,6312
	0,6312
	0,5181
	0,5181
	0,5181
	0,5181
	0,5181

	Котельная №12, ул.Октябрьская, 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	2,001
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776

	Располагаемая тепловая мощность
	2,001
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776
	2,776

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,04
	0,016
	0,016
	0,016
	0,1266
	0,1266
	0,1266
	0,1266
	0,1266
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Потери в тепловых сетях 
	0,053
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,851
	0,875
	0,8748
	0,9167
	0,875
	0,8756
	0,8756
	0,8756
	0,8756
	0,9167
	0,9167
	0,9167
	0,9167
	0,9167

	отопление и вентиляция
	0,851
	0,875
	0,8748
	0,9167
	0,875
	0,8756
	0,8756
	0,8756
	0,8756
	0,9167
	0,9167
	0,9167
	0,9167
	0,9167

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	1,057
	1,861
	1,8612
	1,8193
	1,7175
	1,7176
	1,7176
	1,7176
	1,7176
	1,8193
	1,8193
	1,8193
	1,8193
	1,8193

	Котельная №13 ул.Лермонтова, 38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,66
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	Располагаемая тепловая мощность
	0,66
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,013
	0,006
	0,006
	0,006
	0,0424
	0,0424
	0,0424
	0,0424
	0,0424
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Потери в тепловых сетях 
	0,059
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,307
	0,285
	0,2851
	0,2851
	0,2292
	0,2292
	0,2292
	0,2292
	0,2292
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2851

	отопление и вентиляция
	0,307
	0,285
	0,2851
	0,2851
	0,2292
	0,2292
	0,2292
	0,2292
	0,2292
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2851
	0,2851

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,281
	0,595
	0,5949
	0,5949
	0,5754
	0,5754
	0,5754
	0,5754
	0,5754
	0,5949
	0,5949
	0,5949
	0,5949
	0,5949

	Котельная №17, ул.Победы, 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	2,162
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146

	Располагаемая тепловая мощность
	2,162
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146
	3,146

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,043
	0,024
	0,024
	0,024
	0,1435
	0,1435
	0,1435
	0,1435
	0,1435
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	Потери в тепловых сетях 
	0,1
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	Присоединенная тепловая нагрузка
	1,596
	1,579
	1,6145
	1,6779
	1,6605
	1,6741
	1,6741
	1,6741
	1,6741
	3,2649
	3,2649
	3,2649
	3,2649
	3,2649

	отопление и вентиляция
	1,596
	1,579
	1,6145
	1,6779
	1,6605
	1,6741
	1,6741
	1,6741
	1,6741
	3,2649
	3,2649
	3,2649
	3,2649
	3,2649

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,423
	1,509
	1,4735
	1,4101
	1,2415
	1,2280
	1,2280
	1,2280
	1,2280
	-0,1769
	-0,1769
	-0,1769
	-0,1769
	-0,1769

	Котельная №22, ул.Комсомольская, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	1,798
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116

	Располагаемая тепловая мощность
	1,798
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,036
	0,01
	0,01
	0,01
	0,0965
	0,0965
	0,0965
	0,0965
	0,0965
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях 
	0,056
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,585
	0,635
	0,6356
	0,6356
	0,6384
	0,6384
	0,6384
	0,6384
	0,6384
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6356

	отопление и вентиляция
	0,585
	0,635
	0,6356
	0,6356
	0,6384
	0,6384
	0,6384
	0,6384
	0,6384
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6356
	0,6356

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	1,121
	1,44
	1,4394
	1,4394
	1,3228
	1,3229
	1,3229
	1,3229
	1,3229
	1,4394
	1,4394
	1,4394
	1,4394
	1,4394

	Котельная №25 ул.Победы, 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	3,512
	3,532
	3,532
	3,532
	3,532
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844

	Располагаемая тепловая мощность
	3,512
	3,532
	3,532
	3,532
	3,532
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844
	2,844

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,07
	0,035
	0,035
	0,035
	0,1611
	0,1297
	0,1297
	0,1297
	0,1297
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Потери в тепловых сетях 
	0,12
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	Присоединенная тепловая нагрузка
	1,904
	2,119
	2,1192
	2,1192
	2,1274
	2,1274
	2,1274
	2,1274
	2,1274
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1192

	отопление и вентиляция
	1,904
	2,119
	2,1192
	2,1192
	2,1274
	2,1274
	2,1274
	2,1274
	2,1274
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1192
	2,1192

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	1,418
	1,306
	1,3058
	1,3058
	1,0507
	0,3940
	0,3940
	0,3940
	0,3940
	1,3058
	1,3058
	1,3058
	1,3058
	1,3058

	Котельная №26, ул.Луначарского,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	1,884
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93

	Располагаемая тепловая мощность
	1,884
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,038
	0,021
	0,021
	0,021
	0,1336
	0,1336
	0,1336
	0,1336
	0,1336
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Потери в тепловых сетях 
	0,057
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,874
	1,013
	1,0133
	1,0133
	0,9612
	0,9605
	0,9605
	0,9605
	0,9605
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	1,0133

	отопление и вентиляция
	0,874
	1,013
	1,0133
	1,0133
	0,9612
	0,9605
	0,9605
	0,9605
	0,9605
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	1,0133
	1,0133

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,915
	1,857
	1,8567
	1,8567
	1,7477
	1,7484
	1,7484
	1,7484
	1,7484
	1,8567
	1,8567
	1,8567
	1,8567
	1,8567

	Котельная №27, ул. Луначарского, 40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,861
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321

	Располагаемая тепловая мощность
	0,861
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321
	1,321

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,017
	0,011
	0,011
	0,011
	0,0602
	0,0602
	0,0602
	0,0602
	0,0602
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Потери в тепловых сетях 
	0,027
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,609
	0,55
	0,5497
	0,5497
	0,5502
	0,5502
	0,5502
	0,5502
	0,5502
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5497

	отопление и вентиляция
	0,609
	0,55
	0,5497
	0,5497
	0,5502
	0,5502
	0,5502
	0,5502
	0,5502
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5497
	0,5497

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,208
	0,743
	0,7433
	0,7433
	0,6905
	0,6905
	0,6905
	0,6905
	0,6905
	0,7433
	0,7433
	0,7433
	0,7433
	0,7433

	Котельная №30, ул.Октябрьская, 162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	Располагаемая тепловая мощность
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,124
	0,059
	0,059
	0,059
	0,2827
	0,2827
	0,2827
	0,2827
	0,2827
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	Потери в тепловых сетях 
	0,178
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Присоединенная тепловая нагрузка
	3,613
	3,719
	3,7398
	3,7398
	3,7403
	3,7403
	3,7403
	3,7403
	3,7403
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7398

	отопление и вентиляция
	3,613
	3,719
	3,7398
	3,7398
	3,7403
	3,7403
	3,7403
	3,7403
	3,7403
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7398
	3,7398

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	2,285
	2,352
	2,3312
	2,3312
	2,0357
	2,0357
	2,0357
	2,0357
	2,0357
	2,3312
	2,3312
	2,3312
	2,3312
	2,3312

	Котельная №37, ул.Советская, 27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	1,19
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Располагаемая тепловая мощность
	1,19
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,024
	0,012
	0,012
	0,012
	0,1548
	0,0912
	0,1548
	0,1548
	0,1548
	0,1548
	0,1548
	0,1548
	0,1548
	0,1548

	Потери в тепловых сетях 
	0,04
	0,02
	0,02
	0,02
	0,145
	0,02
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,753
	0,676
	0,6754
	0,6754
	0,6765
	0,6765
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754

	отопление и вентиляция
	0,753
	0,676
	0,6754
	0,6754
	0,6765
	0,6765
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754
	0,6754

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,373
	1,292
	1,2926
	1,2926
	1,1931
	1,1931
	4,1848
	4,1848
	4,1848
	4,1848
	4,1848
	4,1848
	4,1848
	4,1848

	Котельная №38, ул.Школьная, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	3,73
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	Располагаемая тепловая мощность
	3,73
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,075
	0,042
	0,042
	0,042
	0,2827
	0,2827
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	Потери в тепловых сетях 
	0,104
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,01
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Присоединенная тепловая нагрузка
	1,814
	2,577
	2,5742
	2,5742
	2,5709
	2,5788
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742


	отопление и вентиляция
	1,814
	2,577
	2,5742
	2,5742
	2,5709
	2,5788
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742
	2,5742

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	1,737
	3,527
	3,5298
	3,5298
	3,2270
	3,2191
	3,5298
	3,5298
	3,5298
	3,5298
	3,5298
	3,5298
	3,5298
	3,5298

	Котельная №40, ул.Прудная, 55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	1,494
	0,94
	0,94
	0,94
	2,316
	2,316
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628

	Располагаемая тепловая мощность
	1,494
	0,94
	0,94
	0,94
	2,316
	2,316
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,03
	0,006
	0,006
	0,006
	0,1056
	0,1056
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Потери в тепловых сетях 
	0,017
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,11
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,346
	0,33
	0,3298
	0,3298
	0,8977
	0,7672
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298

	отопление и вентиляция
	0,346
	0,33
	0,3298
	0,3298
	0,8977
	0,7672
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298
	0,3298

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	1,101
	0,594
	0,5942
	0,5942
	1,2471
	1,3776
	0,5942
	0,5942
	0,5942
	0,5942
	0,5942
	0,5942
	0,5942
	0,5942

	Котельная №42, ул.Победы, 84а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	7,319
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	Располагаемая тепловая мощность
	7,319
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	7,202
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,146
	0,078
	0,078
	0,078
	0,3637
	0,3637
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	Потери в тепловых сетях 
	0,651
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,34
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275

	Присоединенная тепловая нагрузка
	4,703
	4,313
	4,3141
	4,3141
	4,4931
	4,5770
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141

	отопление и вентиляция
	4,703
	4,313
	4,3141
	4,3141
	4,4931
	4,5770
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141
	4,3141

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	1,819
	3,734
	3,7329
	3,7329
	1,7662
	1,6823
	3,7329
	3,7329
	3,7329
	3,7329
	3,7329
	3,7329
	3,7329
	3,7329

	Котельная №43, ул.Речная, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,384
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924

	Располагаемая тепловая мощность
	0,384
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,008
	0,005
	0,005
	0,005
	0,0421
	0,0421
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях 
	0,029
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,02
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,336
	0,283
	0,278
	0,899
	0,2789
	0,2789
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899

	отопление и вентиляция
	0,336
	0,283
	0,278
	0,899
	0,2789
	0,2789
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,011
	0,618
	0,623
	0,002
	0,5714
	0,5715
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная №44 ул.Яранская, 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010

	Располагаемая тепловая мощность
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,013
	0,007
	0,007
	0,007
	0,0461
	0,0461
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,01806
	0,01806
	0,01806

	Потери в тепловых сетях 
	0,023
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,04
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,441
	0,428
	0,4285
	0,4285
	0,4292
	0,4292
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285

	отопление и вентиляция
	0,441
	0,428
	0,4285
	0,4285
	0,4292
	0,4292
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285
	0,4285

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,183
	0,209
	0,209
	0,209
	0,5029
	0,5028
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,139
	0,139
	0,139

	МУП «ФинансГрупп»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1, ул.Шевченко, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	8,8
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2

	Располагаемая тепловая мощность
	8,8
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,308
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	Потери в тепловых сетях 
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311

	Присоединенная тепловая нагрузка
	3,213
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116

	отопление и вентиляция
	3,213
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116
	3,116

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	4,968
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577
	0,577

	Котельная №2, ул. Комсомольская, 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	6,76
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92

	Располагаемая тепловая мощность
	6,76
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,92
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,135
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Потери в тепловых сетях 
	0,16
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Присоединенная тепловая нагрузка
	1,395
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445

	отопление и вентиляция
	1,395
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	5,07
	-0,378
	-0,378
	-0,378
	-0,378
	-0,378
	-0,378
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312

	Котельная №4, ул.Тургенева, 32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,56
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	Располагаемая тепловая мощность
	0,56
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,011
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях 
	0,038
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,522
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	отопление и вентиляция
	0,522
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	-0,011
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	Котельная №5, ул.Восточная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	Располагаемая тепловая мощность
	1,24
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,025
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Потери в тепловых сетях 
	0,052
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,32
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309

	отопление и вентиляция
	0,32
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,843
	0,4572
	0,4572
	0,4572
	0,4572
	0,4572
	0,4572
	0,4572
	0,4572
	0,4572
	0,4572
	0,4572
	0,4572
	0,4572

	Котельная №6, пос. Затон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	2,19
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49

	Располагаемая тепловая мощность
	2,19
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,044
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Потери в тепловых сетях 
	0,21
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Присоединенная тепловая нагрузка
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517

	отопление и вентиляция
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,419
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	Котельная №7, ул.Прудная, 26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	6,62
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97

	Располагаемая тепловая мощность
	6,62
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,132
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Потери в тепловых сетях 
	0,145
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	Присоединенная тепловая нагрузка
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868

	отопление и вентиляция
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	3,475
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915

	Котельная №8, пер. Деповской, 11а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,81
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	Располагаемая тепловая мощность
	0,81
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,016
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017

	Потери в тепловых сетях 
	0,01
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	отопление и вентиляция
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,504
	0,1073
	0,1073
	0,1073
	0,1073
	0,1073
	0,1073
	0,1073
	0,1073
	0,1073
	0,1073
	0,1073
	0,1073
	0,1073

	Котельная №9, ул. Набережная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	1,56
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Располагаемая тепловая мощность
	1,56
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,031
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026

	Потери в тепловых сетях 
	0,048
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291

	отопление и вентиляция
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	1,19
	0,6124
	0,6124
	0,6124
	0,6124
	0,6124
	0,6124
	0,6124
	0,6124
	0,6124
	0,6124
	0,6124
	0,6124
	0,6124

	Котельная №10, ул. Ключевая, 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Располагаемая тепловая мощность
	0,2
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,004
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	Потери в тепловых сетях 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	отопление и вентиляция
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,114
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375

	Котельная №11, ул. Пролетарская, 142а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Располагаемая тепловая мощность
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,006
	0,00036
	0,00036
	0,00036
	0,00036
	0,00036
	0,00036
	0,00036
	0,00036
	0,00036
	0,00036
	0,00036
	0,00036
	0,00036

	Потери в тепловых сетях 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	отопление и вентиляция
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,227
	0,23264
	0,23264
	0,23264
	0,23264
	0,23264
	0,23264
	0,23264
	0,23264
	0,23264
	0,23264
	0,23264
	0,23264
	0,23264

	Котельная №12, ул. Радужная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	2,14
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Располагаемая тепловая мощность
	2,14
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,043
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Потери в тепловых сетях 
	0,092
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,682
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656

	отопление и вентиляция
	0,682
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	1,323
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359

	Котельная №13, ул. Победы, 72а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Располагаемая тепловая мощность
	0,26
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,26
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,005
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017

	Потери в тепловых сетях 
	0,004
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219

	отопление и вентиляция
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,032
	-0,06417
	-0,06417
	-0,06417
	-0,06417
	-0,06417
	-0,06417
	-0,06417
	0,9358
	0,9358
	0,9358
	0,9358
	0,9358
	0,9358

	К. мехзавод (кот. К. Маркса 27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9

	Располагаемая тепловая мощность
	9,9
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	Потери в тепловых сетях 
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	Присоединенная тепловая нагрузка
	4,59
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399

	отопление и вентиляция
	4,59
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399
	4,399

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	4,706
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297

	Газпром (кот. Зевахина 22а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,446
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Располагаемая тепловая мощность
	0,446
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Потери в тепловых сетях 
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,4
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	отопление и вентиляция
	0,4
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,026
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134

	К.К. техникум (кот. Советская 95)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	3,03
	1,03
	1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность
	3,03
	1,03
	1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,061
	0,061
	0,061
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери в тепловых сетях 
	0,006
	0,006
	0,006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,3
	0,282
	0,282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0,3
	0,282
	0,282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	2,663
	0,681
	0,681
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	К. хлебозавод (кот. Даровская 6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32

	Располагаемая тепловая мощность
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Потери в тепловых сетях 
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Присоединенная тепловая нагрузка
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028

	отопление и вентиляция
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228

	ФГБУ «ЦЖКУ» МВД (кот. Советская 118)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Располагаемая тепловая мощность
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Потери в тепловых сетях 
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,57
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956

	отопление и вентиляция
	0,57
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,44
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	КХПП (кот. Юбилейная 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	0,9
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Располагаемая тепловая мощность
	0,9
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Потери в тепловых сетях 
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Присоединенная тепловая нагрузка
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	отопление и вентиляция
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,759
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359

	РЖД (кот.Труда 42)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	Располагаемая тепловая мощность
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	Затраты тепла на собственные нужды 
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Потери в тепловых сетях 
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Присоединенная тепловая нагрузка
	1,07
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	отопление и вентиляция
	1,07
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	0,834
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404


Анализ таблицы 7 показывает, что котельные имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточный для обеспечения присоединенных потребителей. 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений
Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют. 
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г.

Результаты расчетов представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника
	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	0,1
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,8
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5

	ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	кот.№1 Шмидта 22
	12,97
	16,22
	19,88
	24,59
	29,22
	30,29
	34,29
	38,23
	42,10
	56,78
	69,03
	88,05
	112,04
	134,80
	129,20
	146,73

	2
	кот.№6 Луначарского 104
	12,43
	15,27
	18,42
	22,46
	26,35
	27,03
	30,30
	33,48
	36,59
	47,84
	57,49
	72,52
	92,32
	111,66
	107,81
	123,39

	3
	кот.№11 Советская 34
	10,78
	12,77
	15,05
	18,06
	20,98
	21,41
	23,92
	26,39
	28,84
	38,25
	46,58
	60,64
	79,13
	97,57
	95,67
	110,83

	4
	кот.№12 Октябрьская 50
	12,05
	14,64
	17,51
	21,20
	24,74
	25,28
	28,25
	31,14
	33,97
	44,27
	53,27
	67,65
	86,72
	105,56
	102,48
	117,81

	5
	кот.№13 Луначарского 38
	10,29
	12,15
	14,30
	17,17
	19,97
	20,42
	22,85
	25,27
	27,66
	37,02
	45,27
	59,36
	77,79
	96,20
	94,52
	109,67

	6
	кот.№17 Победы 6
	12,26
	14,98
	17,99
	21,87
	25,58
	26,18
	29,30
	32,33
	35,30
	46,03
	55,33
	69,98
	89,37
	108,42
	104,96
	120,40

	7
	кот.№22 Комсомольская 11
	11,40
	13,65
	16,16
	19,44
	22,59
	23,02
	25,69
	28,31
	30,88
	40,51
	49,03
	63,11
	81,75
	100,28
	97,96
	113,17

	8
	кот.№25 Победы 23
	12,67
	15,67
	19,03
	23,33
	27,50
	28,31
	31,84
	35,28
	38,65
	50,93
	61,33
	77,29
	98,05
	118,12
	113,59
	129,54

	9
	кот.№26 Луначарского 42
	12,02
	14,59
	17,44
	21,11
	24,62
	25,15
	28,10
	30,98
	33,79
	44,04
	53,00
	67,35
	86,39
	105,20
	102,17
	117,50

	10
	кот.№27 Луначарского 40
	11,39
	13,62
	16,13
	19,40
	22,53
	22,97
	25,64
	28,24
	30,81
	40,43
	48,94
	63,02
	81,65
	100,19
	97,88
	113,08

	11
	кот.№30 Октябрьская 162
	12,81
	15,93
	19,42
	23,91
	28,27
	29,19
	32,92
	36,57
	40,15
	53,36
	64,44
	81,45
	103,27
	124,18
	119,15
	135,56

	12
	кот.№37 Советская 27
	11,62
	13,96
	16,58
	19,98
	23,23
	23,69
	26,43
	29,12
	31,75
	41,53
	50,16
	64,29
	83,02
	101,62
	99,10
	114,33

	13
	кот.№38 Школьная 4
	12,69
	15,71
	19,08
	23,41
	27,60
	28,43
	31,98
	35,46
	38,85
	51,25
	61,72
	77,81
	98,68
	118,84
	114,25
	130,25

	14
	кот.№40 Прудная 55
	10,87
	12,90
	15,20
	18,25
	21,19
	21,62
	24,15
	26,64
	29,10
	38,53
	46,88
	60,94
	79,44
	97,89
	95,94
	111,11

	15
	кот.№42 Победы 84а
	12,89
	16,07
	19,64
	24,23
	28,72
	29,71
	33,56
	37,34
	41,05
	54,91
	66,49
	84,31
	107,00
	128,63
	123,31
	140,14

	16
	кот.№43 Речная 2
	10,45
	12,35
	14,54
	17,45
	20,29
	20,73
	23,19
	25,61
	28,02
	37,40
	45,67
	59,75
	78,19
	96,61
	94,87
	110,02

	17
	кот.№44 Яранская 14
	11,27
	13,46
	15,91
	19,13
	22,21
	22,65
	25,27
	27,85
	30,39
	39,95
	48,42
	62,48
	81,08
	99,58
	97,37
	112,56

	
	ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Котельная №1, ул.Шевченко, 2
	12,80
	15,91
	19,38
	23,85
	28,20
	29,11
	32,82
	36,46
	40,01
	53,13
	64,14
	81,04
	102,75
	123,57
	118,58
	134,94

	19
	Котельная №2, ул. Комсомольская, 7
	12,13
	14,77
	17,70
	21,46
	25,06
	25,62
	28,65
	31,59
	34,47
	44,92
	54,03
	68,49
	87,68
	106,58
	103,37
	118,74

	20
	Котельная №4, ул.Тургенева, 32
	11,48
	13,76
	16,30
	19,62
	22,80
	23,25
	25,94
	28,58
	31,17
	40,85
	49,40
	63,50
	82,16
	100,72
	98,33
	113,55

	21
	Котельная №5, ул.Восточная
	9,91
	11,68
	13,76
	16,55
	19,28
	19,75
	22,15
	24,52
	26,89
	36,24
	44,46
	58,58
	76,99
	95,37
	93,84
	108,98

	22
	Котельная №6, пос. Затон
	12,52
	15,42
	18,64
	22,77
	26,75
	27,47
	30,83
	34,10
	37,29
	48,86
	58,74
	74,04
	94,11
	113,66
	109,59
	125,26

	23
	Котельная №7, ул.Прудная
	12,69
	15,71
	19,08
	23,41
	27,61
	28,43
	31,99
	35,46
	38,86
	51,26
	61,73
	77,83
	98,71
	118,87
	114,28
	130,27

	24
	Котельная №8, пер. Деповской
	9,61
	11,33
	13,36
	16,10
	18,79
	19,29
	21,66
	24,02
	26,36
	35,73
	43,92
	58,07
	76,46
	94,84
	93,39
	108,53

	25
	Котельная №9, ул. Набережная
	10,24
	12,08
	14,22
	17,08
	19,86
	20,32
	22,74
	25,15
	27,54
	36,90
	45,14
	59,24
	77,66
	96,07
	94,41
	109,56

	26
	Котельная №10, ул. Ключевая, 9
	8,15
	9,79
	11,74
	14,34
	16,92
	17,55
	19,86
	22,17
	24,49
	33,95
	42,10
	56,37
	74,74
	93,10
	91,95
	107,08

	27
	Котельная №11, ул. Пролетарская, 142а
	7,90
	9,55
	11,51
	14,09
	16,68
	17,32
	19,63
	21,94
	24,25
	33,73
	41,88
	56,17
	74,53
	92,90
	91,78
	106,91

	28
	Котельная №12, ул. Радужная
	11,63
	13,98
	16,60
	20,00
	23,26
	23,72
	26,47
	29,16
	31,80
	41,58
	50,22
	64,35
	83,09
	101,69
	99,16
	114,39

	29
	Котельная №13, ул. Победы, 72а
	9,61
	11,33
	13,36
	16,10
	18,79
	19,29
	21,66
	24,02
	26,36
	35,73
	43,92
	58,07
	76,46
	94,84
	93,39
	108,53

	30
	К. мехзавод (кот. К. Маркса27)
	12,89
	16,08
	19,66
	24,27
	28,77
	29,77
	33,64
	37,43
	41,16
	55,09
	66,74
	84,67
	107,48
	129,21
	123,85
	140,74

	31
	Газпром (кот. Зевахина 22а)
	11,21
	13,37
	15,80
	18,98
	22,05
	22,48
	25,09
	27,65
	30,17
	39,71
	48,15
	62,21
	80,79
	99,29
	97,12
	112,31

	32
	К.К. техникум (кот. Советская 95)
	11,51
	13,80
	16,36
	19,69
	22,89
	23,34
	26,04
	28,69
	31,29
	40,98
	49,55
	63,65
	82,33
	100,90
	98,48
	113,70

	33
	К. хлебозавод (кот. Даровская 6)
	12,55
	15,47
	18,72
	22,89
	26,91
	27,65
	31,05
	34,35
	37,58
	49,29
	59,27
	74,69
	94,89
	114,53
	110,37
	126,10

	34
	ФГБУ «ЦЖКУ» МВД (кот. Советская 118)
	10,63
	12,59
	14,82
	17,79
	20,66
	21,10
	23,58
	26,04
	28,46
	37,86
	46,16
	60,22
	78,69
	97,12
	95,29
	110,45

	35
	КХПП (кот. Юбилейная 1)
	11,29
	13,48
	15,94
	19,16
	22,26
	22,69
	25,32
	27,91
	30,45
	40,02
	48,49
	62,56
	81,16
	99,67
	97,44
	112,64

	36
	РЖД (кот.Труда 42)
	12,34
	15,11
	18,18
	22,13
	25,92
	26,55
	29,73
	32,83
	35,85
	46,80
	56,24
	71,04
	90,59
	109,75
	106,13
	121,62


Для тепловой нагрузки заявителя 
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<0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 36 котельных. На котельных №1 и №42 Котельничского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» установлены деаэраторы ДА 25/15 (таблица 26).  Год установки котельная №1 – 2009; год установки котельная №42 – 2016. На других котельных Котельничского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» применяется комплексонная химводоподготовка. Сведения о водоподготовке теплоносителя на источниках тепла других теплоснабжающих организаций отсутствуют.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, приведен в таблице 9.

Таблица 9 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3

	Наименование
	2014
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1 ул.Шмидта, 22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	3769,92
	3453,912
	5442,065
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793

	  нормативные утечки теплоносителя
	5847,470
	5427,399
	5442,065
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793
	6008,793

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №6, ул.Луначарского, 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	776,16
	698,544
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950

	  нормативные утечки теплоносителя
	1464,486
	1836,369
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950
	1835,950

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №11, ул.Советская, 34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	221,76
	221,76
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919

	  нормативные утечки теплоносителя
	464,068
	335,219
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919
	418,919

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №12, ул.Октябрьская, 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	443,52
	343,728
	916,404
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297

	  нормативные утечки теплоносителя
	891,472
	916,613
	916,404
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297
	960,297

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №13 ул.Лермонтова, 38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	221,76
	210,672
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659

	  нормативные утечки теплоносителя
	321,600
	298,554
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659
	298,659

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №17, ул.Победы, 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	887,04
	887,04
	1691,283
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	3420,173
	3420,173
	3420,173
	3420,173
	3420,173

	  нормативные утечки теплоносителя
	1671,903
	1654,094
	1691,283
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	1757,698
	3420,173
	3420,173
	3420,173
	3420,173
	3420,173

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №22, ул.Комсомольская, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	332,64
	665,199
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828

	  нормативные утечки теплоносителя
	612,822
	665,199
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828
	665,828

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №25 ул.Победы, 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	997,92
	975,744
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985

	  нормативные утечки теплоносителя
	1994,551
	2219,776
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985
	2219,985

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №26, ул.Луначарского,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	443,52
	437,976
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491

	  нормативные утечки теплоносителя
	915,566
	1061,176
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491
	1061,491

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №27, ул. Луначарского, 40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	277,2
	182,952
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843

	  нормативные утечки теплоносителя
	637,963
	576,157
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843
	575,843

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №30, ул.Октябрьская, 162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	1940,4
	1940,4
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658

	  нормативные утечки теплоносителя
	3784,828
	3895,869
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658
	3917,658

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №37, ул.Советская, 27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	332,64
	282,744
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521

	  нормативные утечки теплоносителя
	788,811
	708,149
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521
	707,521

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №38, ул.Школьная, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	997,92
	1064,448
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624

	  нормативные утечки теплоносителя
	1900,270
	2699,557
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624
	2696,624

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №40, ул.Прудная, 55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	166,32
	121,968
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485

	  нормативные утечки теплоносителя
	362,455
	345,694
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485
	345,485

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №42 ул.Победы, 84а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	5544
	4080,384
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271

	  нормативные утечки теплоносителя
	4926,666
	4518,118
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271
	4519,271

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №43, ул.Речная, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	221,76
	166,32
	291,221
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755

	  нормативные утечки теплоносителя
	351,980
	296,459
	291,221
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755
	941,755

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №44 ул.Яранская, 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	221,76
	166,32
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879

	  нормативные утечки теплоносителя
	461,973
	448,355
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879
	448,879

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1, ул.Шевченко, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	2550,24
	1995,84
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191

	  нормативные утечки теплоносителя
	3365,804
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191
	3264,191

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №2, ул. Комсомольская, 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	887,04
	338,184
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722

	  нормативные утечки теплоносителя
	1461,344
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722
	1513,722

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №4, ул.Тургенева, 32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	332,64
	316,008
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586

	  нормативные утечки теплоносителя
	546,825
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586
	563,586

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №5, ул.Восточная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	166,32
	127,512
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695

	  нормативные утечки теплоносителя
	335,219
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695
	323,695

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №6, пос. Затон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	1219,68
	1219,68
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146

	  нормативные утечки теплоносителя
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146
	1589,146

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №7, ул.Прудная, 26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	1496,88
	498,96
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397

	  нормативные утечки теплоносителя
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397
	3004,397

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №8, пер. Деповской, 11а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	110,88
	110,88
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316

	  нормативные утечки теплоносителя
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316
	293,316

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №9, ул. Набережная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	166,32
	110,88
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839

	  нормативные утечки теплоносителя
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839
	304,839

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №10, ул. Ключевая, 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	55,44
	55,44
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900

	  нормативные утечки теплоносителя
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900
	85,900

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №11, ул. Пролетарская, 142а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0
	0
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711

	  нормативные утечки теплоносителя
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711
	59,711

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №12, ул. Радужная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	388,08
	715,176
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198

	  нормативные утечки теплоносителя
	714,435
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198
	687,198

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №13, ул. Победы, 72а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	110,88
	110,88
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415

	  нормативные утечки теплоносителя
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415
	229,415

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К. мехзавод (кот. К. Маркса 27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	2882,88
	2882,88
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208

	  нормативные утечки теплоносителя
	4808,292
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208
	4608,208

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Газпром (кот. Зевахина 22а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	166,32
	166,32
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211

	  нормативные утечки теплоносителя
	419,023
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211
	467,211

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К.К. техникум (кот. Советская 95)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	110,88
	110,88
	295,411
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	  нормативные утечки теплоносителя
	314,267
	295,411
	295,411
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К. хлебозавод (кот. Даровская 6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	776,16
	776,16
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448

	  нормативные утечки теплоносителя
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448
	2124,448

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФГБУ «ЦЖКУ» МВД (кот. Советская 118)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	388,08
	388,08
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466

	  нормативные утечки теплоносителя
	597,108
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466
	1001,466


	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КХПП (кот. Юбилейная 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	277,2
	277,2
	277,2
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423

	  нормативные утечки теплоносителя
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423
	97,423

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РЖД (кот.Труда 42)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	443,52
	443,52
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337

	  нормативные утечки теплоносителя
	1120,887
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337
	1571,337

	  сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. 

Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованным горячим водоснабжением, а также аварийными утечками теплоносителя. 

Таблица 10 – Нормативный расход подпиточной воды
	Наименование
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч

	
	2014
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1 ул.Шмидта, 22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,680
	0,623
	0,982
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084

	нормативные утечки теплоносителя
	1,055
	0,982
	0,982
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	8,438
	7,853
	7,853
	8,671
	8,671
	8,671
	8,671
	8,671
	8,671
	8,671
	8,671
	8,671
	8,671
	8,671

	Котельная №6, ул.Луначарского, 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,140
	0,126
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331

	нормативные утечки теплоносителя
	0,264
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	2,113
	2,649
	2,649
	2,649
	2,649
	2,649
	2,649
	2,649
	2,649
	2,649
	2,649
	2,649
	2,649
	2,649

	Котельная №11, ул.Советская, 34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,040
	0,040
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	нормативные утечки теплоносителя
	0,084
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,670
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605

	Котельная №12, ул.Октябрьская, 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,080
	0,062
	0,165
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	нормативные утечки теплоносителя
	0,161
	0,165
	0,165
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	1,286
	1,322
	1,322
	1,386
	1,386
	1,386
	1,386
	1,386
	1,386
	1,386
	1,386
	1,386
	1,386
	1,386

	Котельная №13 ул.Лермонтова, 38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,040
	0,038
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	нормативные утечки теплоносителя
	0,058
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,464
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431

	Котельная №17, ул.Победы, 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,160
	0,160
	0,305
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	нормативные утечки теплоносителя
	0,302
	0,305
	0,305
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	2,413
	2,441
	2,441
	2,536
	2,536
	2,536
	2,536
	2,536
	2,536
	4,935
	4,935
	4,935
	4,935
	4,935

	Котельная №22, ул.Комсомольская, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,060
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	нормативные утечки теплоносителя
	0,111
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,884
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961

	Котельная №25 ул.Победы, 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,180
	0,176
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	нормативные утечки теплоносителя
	0,360
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	2,878
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203

	Котельная №26, ул.Луначарского,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,080
	0,079
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191

	нормативные утечки теплоносителя
	0,165
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	1,321
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532

	Котельная №27, ул. Луначарского, 40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,050
	0,033
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	нормативные утечки теплоносителя
	0,115
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,921
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831

	Котельная №30, ул.Октябрьская, 162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,350
	0,350
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707

	нормативные утечки теплоносителя
	0,683
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	5,462
	5,653
	5,653
	5,653
	5,653
	5,653
	5,653
	5,653
	5,653
	5,653
	5,653
	5,653
	5,653
	5,653

	Котельная №37, ул.Советская, 27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,060
	0,051
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	нормативные утечки теплоносителя
	0,142
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	1,138
	1,021
	1,021
	1,021
	1,021
	1,021
	1,021
	1,021
	1,021
	1,021
	1,021
	1,021
	1,021
	1,021

	Котельная №38, ул.Школьная, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,180
	0,192
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486

	нормативные утечки теплоносителя
	0,343
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	2,742
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891
	3,891

	Котельная №40, ул.Прудная, 55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,030
	0,022
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	нормативные утечки теплоносителя
	0,065
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,523
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499

	Котельная №42 ул.Победы, 84а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	1,000
	0,736
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815

	нормативные утечки теплоносителя
	0,889
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	7,109
	6,521
	6,521
	6,521
	6,521
	6,521
	6,521
	6,521
	6,521
	6,521
	6,521
	6,521
	6,521
	6,521

	Котельная №43, ул.Речная, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,040
	0,030
	0,053
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	нормативные утечки теплоносителя
	0,063
	0,053
	0,053
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,508
	0,420
	0,420
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359
	1,359

	Котельная №44 ул.Яранская, 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,040
	0,030
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	нормативные утечки теплоносителя
	0,083
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,667
	0,648
	0,648
	0,648
	0,648
	0,648
	0,648
	0,648
	0,648
	0,648
	0,648
	0,648
	0,648
	0,648

	ООО «ФИНАНСГРУПП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1, ул.Шевченко, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,460
	0,360
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589

	нормативные утечки теплоносителя
	0,607
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589
	0,589

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	4,857
	4,710
	4,710
	4,710
	4,710
	4,710
	4,710
	4,710
	4,710
	4,710
	4,710
	4,710
	4,710
	4,710

	Котельная №2, ул. Комсомольская, 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,160
	0,061
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273

	нормативные утечки теплоносителя
	0,264
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	2,109
	2,184
	2,184
	2,184
	2,184
	2,184
	2,184
	2,184
	2,184
	2,184
	2,184
	2,184
	2,184
	2,184

	Котельная №4, ул.Тургенева, 32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,060
	0,057
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	нормативные утечки теплоносителя
	0,099
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,789
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813
	0,813

	Котельная №5, ул.Восточная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,030
	0,023
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	нормативные утечки теплоносителя
	0,060
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,484
	0,467
	0,467
	0,467
	0,467
	0,467
	0,467
	0,467
	0,467
	0,467
	0,467
	0,467
	0,467
	0,467

	Котельная №6, пос. Затон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,220
	0,220
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	нормативные утечки теплоносителя
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	2,293
	2,293
	2,293
	2,293
	2,293
	2,293
	2,293
	2,293
	2,293
	2,293
	2,293
	2,293
	2,293
	2,293

	Котельная №7, ул.Прудная, 26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,270
	0,090
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542

	нормативные утечки теплоносителя
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	4,335
	4,335
	4,335
	4,335
	4,335
	4,335
	4,335
	4,335
	4,335
	4,335
	4,335
	4,335
	4,335
	4,335

	Котельная №8, пер. Деповской, 11а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,020
	0,020
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	нормативные утечки теплоносителя
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423

	Котельная №9, ул. Набережная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,030
	0,020
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	нормативные утечки теплоносителя
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	Котельная №10, ул. Ключевая, 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,010
	0,010
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	нормативные утечки теплоносителя
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	Котельная №11, ул. Пролетарская, 142а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	нормативные утечки теплоносителя
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Котельная №12, ул. Радужная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,070
	0,129
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	нормативные утечки теплоносителя
	0,129
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	1,031
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992

	Котельная №13, ул. Победы, 72а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,020
	0,020
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	нормативные утечки теплоносителя
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331

	К. мехзавод (кот. К. Маркса 27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,520
	0,520
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831

	нормативные утечки теплоносителя
	0,867
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831
	0,831

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	6,938
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650

	Газпром (кот. Зевахина 22а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,030
	0,030
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	нормативные утечки теплоносителя
	0,076
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,605
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674

	К.К. техникум (кот. Советская 95)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,020
	0,020
	0,053
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,057
	0,053
	0,053
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,453
	0,426
	0,426
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	К. хлебозавод (кот. Даровская 6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,140
	0,140
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383

	нормативные утечки теплоносителя
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066

	ФГБУ «ЦЖКУ» МВД (кот. Советская 118)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,070
	0,070
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	нормативные утечки теплоносителя
	0,108
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,862
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445

	КХПП (кот. Юбилейная 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,050
	0,050
	0,050
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	нормативные утечки теплоносителя
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141

	РЖД (кот.Труда 42)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,080
	0,080
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283

	нормативные утечки теплоносителя
	0,202
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки 
	1,617
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267


РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа;

Планом развития городского округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Подключение объектов нового строительства предполагается осуществлять к тепловым сетям котельных, в зоне действия которых котельные располагаются.

В системе теплоснабжения муниципального образования насчитывается 36 котельных отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения). В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо, а именно уголь, дрова, пеллеты. На котельных №1 ОАО «Коммунэнерго» и котельной АО «Котельничский механический завод» используется мазут. Котельная филиала ОАО «Газпром» работает на сжиженном природном газе.

Работоспособность систем теплоснабжения обеспечивается проведением текущего и капитальных ремонтов оборудования котельных и тепловых сетей. Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Схема теплоснабжения рассматривает следующие варианты развития систем теплоснабжения городского округа:

1 вариант - Реконструкция существующих источников тепла, путем их перевода на местные виды топлива (торф), а также проведение работ по замене изношенных участков тепловых сетей.

2 вариант – Реконструкция существующих источников тепла, путем их перевода на природный газ, с закрытием небольших котельных, с переводом потребителей на реконструируемые источники теплоснабжения или на индивидуальное отопление. Данный вариант перспективного развития системы теплоснабжения основывается на Планах развития системы теплоснабжения ОАО «Коммунэнерго», согласно которой к закрытию предполагаются следующие котельные:

- котельная НГОУ СПО "ККТ" Кировского облпотребсоюза (г. Котельнич),
- котельные ОАО "Коммунэнерго" №№ 11, 12, 26, 27, с переводом потребителей на новую реконструируемую котельную № 37 ОАО «Коммунэнерго» 
- котельные ОАО "Коммунэнерго" №№ 13 и котельной ООО «ФинансГрупп» № 4, с переводом потребителей на новую реконструируемую котельную № 25 ОАО «Коммунэнерго»;

- котельные ОАО "Коммунэнерго" №№ 17 и 42, с переводом потребителей на новую реконструируемую котельную № 38 ОАО «Коммунэнерго»;

Мероприятия по Газификации котельной №1 вошли в состав инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» в сфере теплоснабжения по муниципальному образованию городской округ город Котельнич Кировской области.

3 вариант - Реконструкция существующих источников тепла, путем их перевода на природный газ, а также проведение работ по замене изношенных участков тепловых сетей. Согласно данному варианту развития системы теплоснабжения предполагается, что перевод на газообразное топливо котельных будет осуществляться в соответствии со «Схемой теплоснабжения, газоснабжения и газификации по объекту «Распределительный газопровод  в г. Котельнич Кировской области  (1 пусковой комплекс)», а также с учетом утвержденной Инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» в сфере теплоснабжения по муниципальному образованию «Городской округ «Город Котельнич Кировской области».

Согласно данному варианту развития системы теплоснабжения предполагается газифицировать следующие источники тепла:

· Котельная №1 ул.Шмидта, 22 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №6, ул.Луначарского, 104 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №22, ул.Комсомольская, 11 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №30, ул.Октябрьская, 162 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №37, ул.Советская, 27 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №38, ул.Школьная, 4 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №40, ул.Прудная, 55 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №44 ул.Яранская, 14 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №1, ул.Шевченко, 2 (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №2, ул. Комсомольская, 7  (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №7, ул.Прудная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №8, пер. Деповской (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №9, ул. Набережная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №10, ул. Ключевая, 9 (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №12, ул. Радужная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №13, ул. Победы, 72а (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная ОАО «Котельничский хлебокомбинат», ул. Даровская, 6;

· Котельная ООО «Газэнергосеть Киров», ул. Зевахина, 22а;

· Котельная ОАО «Котельничский механический завод», ул. Карла Маркса, 27;

· Котельная ОАО «Котельничское ХПП», ул. Юбилейная, 1;

· Котельная ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, ул. Советская, 118;

· Котельная Филиал ОАО «РЖД» ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению, ул. Труда, 9;

Газификация котельной №1, ул.Шмидта, 22 будет выполняться в соответствии утвержденной Инвестиционной программой ОАО «Коммунэнерго» в сфере теплоснабжения по муниципальному образованию «Городской округ «Город Котельнич Кировской области» 
.

Вариант 4 – Частичный перевод котельных на газ и частичный перевод на торф, с переводом теплоснабжения МКД (групп МКД) на индивидуальное теплоснабжение от придомовых котельных. Перевод на газообразное топливо котельных предполагается осуществляться в соответствии со «Схемой теплоснабжения, газоснабжения и газификации по объекту «Распределительный газопровод  в г. Котельнич Кировской области  (1 пусковой комплекс)».

 В перечень котельных, переводимых на природный газ, входят:

· Котельная №1 ул.Шмидта, 22 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №6, ул.Луначарского, 104 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №22, ул.Комсомольская, 11 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №30, ул.Октябрьская, 162 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №37, ул.Советская, 27 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №38, ул.Школьная, 4 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №40, ул.Прудная, 55 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №44 ул.Яранская, 14 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №1, ул.Шевченко, 2 (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №2, ул. Комсомольская, 7  (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №7, ул.Прудная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №8, пер. Деповской (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №9, ул. Набережная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №10, ул. Ключевая, 9 (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №12, ул. Радужная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №13, ул. Победы, 72а (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная ОАО «Котельничский хлебокомбинат», ул. Даровская, 6;

· Котельная ООО «Газэнергосеть Киров», ул. Зевахина, 22а;

· Котельная ОАО «Котельничский механический завод», ул. Карла Маркса, 27;

· Котельная ОАО «Котельничское ХПП», ул. Юбилейная, 1;

· Котельная ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, ул. Советская, 118;

· Котельная Филиал ОАО «РЖД» ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению, ул. Труда, 9;

В перечень котельных, переводимых на торф, входят:

· Котельная №11, ул.Советская, 34 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №12, ул.Октябрьская, 50 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №13 ул.Лермонтова, 38 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №17, ул.Победы, 6 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №25 ул.Победы, 23 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №26, ул.Луначарского,42 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №27, ул. Луначарского, 40 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №42 ул.Победы, 84а (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №43, ул.Речная, 2 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №4, ул.Тургенева, 32 (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №5, ул.Восточная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №6, пос. Затон (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №11, ул. Пролетарская, 142а (ООО «ФИНАНСГРУПП»).

Перевод потребителей на отопление от придомовых газовых котлов будет осуществляться аналогично варианту 4, то есть на индивидуальное теплоснабжение планируется перевести потребителей находящихся в окраинных микрорайоннах города (заречная часть, район ул. Радужной, Цветочной, микрорайон молочного завода, микрорайон улиц Мебельщиков, Фабричной, микрорайон ул. Герцена, Лермонтова, микрорайон улицы Деповской и прочие).

Ориентировочные капитальные затраты на по реконструкции источников теплоснабжения (для каждого варианта развития отдельно)  определены по укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-19-2020 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», а также по стоимостям реализации объектов аналогов. Точная стоимость реализации мероприятий по модернизации системы теплоснабжения будет известна после составления проектно-сметной документацией.
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения приведено в таблице 52.

Таблица 11 – Технико-экономическая оценка вариантов развития схем теплоснабжения*

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения приведено в таблице 51.

Таблица 12 – Технико-экономическая оценка вариантов развития схем теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Существующее положение
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Вариант 4

	1
	Произведено тепловой энергии
	Гкал
	102320,03
	101076,2
	101487,72
	101076,21
	99738,30

	
	собственные нужды
	Гкал
	9414,26
	9172,4
	9209,74
	9172,40
	9050,99

	2
	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	94327,15
	91903,8
	92277,97
	91903,81
	90687,31

	
	потери тепловой энергии в сети
	Гкал
	14895,34
	12472,0
	12846,16
	12472,00
	11255,50

	3
	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:
	Гкал
	79431,81
	79431,8
	79431,81
	79431,81
	79431,81

	4
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)
	тыс.руб.
	286 131,311
	460 543,087
	125 617,042
	185 057,982
	204 919,174

	5
	Ориентировочные капиталовложения в реконструкцию и модернизацию всей системы теплоснабжения
	тыс.руб.
	
	452662,914
	427210,319
	459121,313
	534009,412

	6
	Ориентировочная экономия затрат на производство тепловой энергии
	тыс.руб.
	
	-177414,744
	157511,301
	98070,361
	78209,169

	7
	Срок окупаемости
	 лет
	
	
	2,712
	4,682
	6,828


По данным таблицы видно, что при выборе первого варианта развития системы теплоснабжения (перевод котельных на торф), затраты на производство тепловой энергии увеличиваются, что является нецелесообразным.

Выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения выполняется  на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей. В поселениях, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, технико-экономическое обоснование варианта модернизации схемы теплоснабжения осуществляется на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию со средневзвешенной ценой на тепловую энергию с учетом реализаций мероприятий по развитию системы теплоснабжения. Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей тепловой энергии при каждом варианте развития системы теплоснабжения приведен и на рисунке 10.
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Рисунок 12 – Анализ ценовых (тарифных) последствий вариантов развития системы теплоснабжения

По данным таблицы 52 и рисунка 12, можно сделать следующие выводы: 

1. Величина средневзвешенного тарифа на тепло при выборе варианта развития системы теплоснабжения №1, а именно перевод котельных на торф, к 2030 году увеличиться по отношению к 2020 г. на 47,3%. Данному варианту соответствует наибольшая расчетная величина средневзвешенного тарифа на тепловую энергию.

2. При выборе Варианта развития системы теплоснабжения №2 величина средневзвешенного тарифа на тепловую энергию увеличится на 3,9%.

3. Величина средневзвешенного тарифа на тепло при выборе варианта развития системы теплоснабжения №3, к 2030 году увеличится по отношению к 2020 г.  на 10,3%.

5. Величина средневзвешенного тарифа на тепло при выборе варианта развития системы теплоснабжения №4, к 2030 году увеличится по отношению к 2020 г.  на 6,2%.

Наименьшее значение тарифа на тепловую энергию соответствует Варианту 2 развития системы теплоснабжения (реконструкция системы теплоснабжения в соответствии с Инвестиционной программой ОАО «Коммунэнерго»).  Данный вариант предусматривает уменьшение числа источников теплоснабжения путем закрытия небольших котельных и переводом их полезной нагрузки на другие источники. Так к закрытию предполагаются котельные как ОАО «Коммунэнерго», так и ООО «ФинансГрупп». Однако, в планах по модернизации котельных, обслуживаемых ООО «ФинансГрупп», отсутствуют мероприятия по закрытию котельных и перевод нагрузки потребителей на котельные ОАО «Коммунэнерго». Кроме того, объединение зон действия источником теплоснабжения с одновременным переводом сохраняемых котельных на природный газ ограниченно пропускной способностью перспективного газопровода. Таким образом, объединение котельных, обслуживаемых в настоящее время разными теплоснабжающими организациями, является нецелесообразным.

Результаты расчета средневзвешенного тарифа на тепловую энергии соответствующего Вариантам 3, 4 к 2030 году различаются не сильно, величина тарифа составляет 3 932,47 руб./Гкал для Варианта 3, 3 829,66 руб./Гкал и 3 972,61 руб./Гкал для Варианта 4. Однако величина капитальных затрат на реконструкцию системы теплоснабжения по Варианту 5 (перевод части котельных на природный газ, части котельных на торф) значительно выше, чем по вариантам 3 и 4 (перевод котельных на природный газ).

Таким образом, наиболее приемлемыми вариантами развития системы теплоснабжения является Вариант 3 - Перевод котельных на газ. При данном варианте развития системы теплоснабжения тариф на тепловую энергию к 2030 году увеличится не более чем на 7,4% при окупаемости капитальных затрат на реконструкцию системы теплоснабжения равной 4-5 лет.

На основании выше сказанного можно сделать вывод что, наиболее оптимальными вариантом развития системы теплоснабжения является Вариант 3 - Частичный перевод котельных на газ. 
При данном варианте развития системы теплоснабжения тариф на тепловую энергию к 2030 году составит 3 829,66 руб./Гкал.

Ориентировочный график реализации программы газификации котельных города Котельнич, сформированный в соответствии со «Схемой теплоснабжения, газоснабжения и газификации по объекту «Распределительный газопровод  в г. Котельнич Кировской области  (1 пусковой комплекс)» приведен ниже:

 2025-2026 года - Первый этап газификации:

· Котельная № 1 ул.Шмидта, 22 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная № 1, ул.Шевченко, 2 (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная № 2, ул. Комсомольская, 7  (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная № 4, ул.Прудная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №10, ул. Ключевая, 9 (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №11, ул. Радужная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №13, ул. Победы, 72а (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная ОАО «Котельничский механический завод», ул. Карла Маркса, 27;

· Котельная ОАО «Котельничское ХПП», ул. Юбилейная, 1;

· Котельная ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, ул. Советская, 118;

· Котельная Филиал ОАО «РЖД» ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению, ул. Труда, 9;

 2030г и далее – Второй этап газификации
· Котельная №6, ул.Луначарского, 104 (ОАО «Коммунэнерго»); 
· Котельная №37, ул.Советская, 27 (ОАО «Коммунэнерго
· Котельная №22, ул.Комсомольская, 11 (ОАО «Коммунэнерго»); 
· Котельная №30, ул.Октябрьская, 162 (ОАО «Коммунэнерго»);
·  Котельная №38, ул.Школьная, 4 (ОАО «Коммунэнерго»); 
· Котельная №40, ул.Прудная, 55 (ОАО «Коммунэнерго»); 
· Котельная №44 ул.Яранская, 14 (ОАО «Коммунэнерго
· Котельная №8, пер. Деповской (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №9, ул. Набережная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная ОАО «Котельничский хлебокомбинат», ул. Даровская, 6;

· Котельная ООО «Газэнергосеть Киров», ул. Зевахина, 22а;

В случае смещения на более поздние сроки организациями ПАО «Газпром», областным и муниципальным бюджетами Кировской области графика строительства газопровода и отсутствия возможности подачи газа на котельные, график осуществления мероприятий инвестиционной программы также подлежит смещению на соответствующие сроки.

Программой газификации территории г. Котельнича предусматривается газификация МБОУ ДО «Детская школа искусств г. Котельнича Кировской области» с установкой газового отопительного котла наружного размещения (в срок до 2030 г.).

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модернизации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Планом развития городского округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Подключение объектов нового строительства предполагается осуществлять к тепловым сетям котельных, в зоне действия которых котельные располагаются. Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Рекомендации по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют. Подключение новых потребителей к существующим источникам тепловой энергии не вызовет дефицита тепловой мощности в зонах их действия.
5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

· Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

· Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

· Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

· Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

· Установка систем учета тепла у потребителей;

· Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории городского округа. Газификация городского округа позволит провести реконструкцию источников теплоснабжения с переводом их на природных газ, что позволит повысить эффективность работы котельных, сократить потери топлива, а также уменьшить эксплуатационные затраты.

Перечень рекомендуемых мероприятий приведен в таблице ниже:

Таблица 14– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

	Этап
	№ котельной,

адрес котельной.
	Внесение изменений в схему теплоснабжения
	Этапы реализации мероприятий

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	1. Реконструкция источников теплоснабжения

	1. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №1 
	Газификация котельной №1 (ул.Шмидта, 22) 
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+

	2. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №37, ул.Советская, 27
	Газификация котельной №37 (ул.Советская, 27) и перевод на нее нагрузок потребителей котельных ОАО "Коммунэнерго" №№ 11, 12, 26, 27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	
	ОАО «Коммунэнерго», ОАО «Коммунэнерго», Котельная №6, ул.Луначарского, 104
	Газификация котельной №6 (ул.Луначарского, 104)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	3. 
	ОАО «Коммунэнерго»,  Котельная №22, ул.Комсомольская, 11
	Газификация котельной №22 (ул.Комсомольская, 11) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	4. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №25 ул.Победы, 23
	Газификация котельной №25 (ул.Победы, 23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	5. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №30, ул.Октябрьская, 162
	Газификация котельной №30 (ул.Октябрьская, 162)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	6. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №38, ул.Школьная, 4
	Газификация котельной №38 (ул.Школьная, 4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	7. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №40, ул.Прудная, 55
	Газификация котельной №40 (ул.Прудная, 55)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	8. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №44 ул.Яранская, 14
	Газификация котельной №44 (ул.Яранская, 14)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	9. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №1, ул.Шевченко, 2
	Газификация котельной №1 (ул.Шевченко, 2)
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	10. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №2, ул. Комсомольская, 7
	Газификация котельной №2,(ул. Комсомольская, 7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	11. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №7, ул.Прудная
	Газификация котельной № 4 
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	12. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №8, пер. Деповской
	Газификация котельной № 10 
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	13. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №9, ул. Набережная
	Газификация котельной № 11 
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	14. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №10, ул. Ключевая, 9
	Газификация котельной № 13 
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	15. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №12, ул. Радужная
	Газификация котельной №12 (ул. Радужная), превод удаленных потребителей на индивидуальное отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	16. 
	ОАО «Котельничский механический завод»
	Газификация котельной К. мехзавод (кот. К. Маркса 27)
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	17. 
	ООО «Газэнергосеть Киров»
	Газификация котельной Газпром (кот. Зевахина 22а)
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	18. 
	ОАО «Котельничский хлебокомбинат»
	Газификация котельной К. хлебозавод (кот. Даровская 6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	19. 
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	Газификация котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МВД (кот. Советская 118)
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	20. 
	ОАО «Котельничское хлебоприемное предприятие»
	Газификация котельной КХПП (кот. Юбилейная 1)
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	21. 
	Филиал ОАО «РЖД» ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению
	Газификация котельной РЖД (кот.Труда 42)
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	2. Реконструкция тепловых сетей

	22. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельных ОАО «Коммунэнерго»
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	23. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельных  ООО «ФИНАНСГРУПП»
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	24. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  К. мехзавод (кот. К. Маркса 27)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	25. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  Газпром (кот. Зевахина 22а)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  К. хлебозавод (кот. Даровская 6)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	27. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  ФГБУ «ЦЖКУ» МВД (кот. Советская 118)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  КХПП (кот. Юбилейная 1)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  РЖД (кот.Труда 42)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


В настоящее время сведения об объеме инвестиций в реконструкцию всех источников теплоснабжения, а также источники финансирования мероприятий по модернизации системы теплоснабжения отсутствуют. Сведения об объемах финансирования мероприятий в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой ОАО «Коммунэнерго» в сфере теплоснабжения по муниципальному образованию «Городской округ «Город Котельнич Кировской области», а также Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальному образованию «Городской округ «Город Котельнич Кировской области» приведены в таблице 66. Источники финансирования указаны в таблице 15. 

Таблица 15– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

	№ проекта
	Наименование проекта
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	Подгруппа проектов 001.01.02. «Реконструкция источников теплоснабжения»

	001.01.02.001
	Газификация котельной №1 (ул.Шмидта, 22) 

	
	
	1597,3
	
	
	
	49023,6
	71260,5
	15647,0
	5116,8

	001.01.02.002
	Газификация котельной №37 (ул.Советская, 27)

 и перевод на нее нагрузок потребителей котельных ОАО "Коммунэнерго" №№ 11, 12, 26, 27
	
	
	2316,6
	
	
	
	
	
	
	

	001.01.02.002
	Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 6,0 МВт с выводом из эксплуатации (переключением нагрузок) котельной № 1
	
	
	
	
	
	
	
	 98 513 
	
	

	001.01.02.002
	Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,0 МВт с выводом из эксплуатации (переключением нагрузок) котельной № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	 74 690 
	

	001.01.02.002
	Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,1 МВт с выводом из эксплуатации (переключением нагрузок) котельной № 4
	
	
	
	
	
	
	 43 648 
	
	
	

	001.01.02.002
	Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,095 МВт с выводом из эксплуатации (переключением нагрузок) котельной № 10
	
	
	
	
	
	
	 7 566 
	
	
	

	001.01.02.002
	Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,07 МВт с выводом из эксплуатации (переключением нагрузок) котельной № 11
	
	
	
	
	
	
	 6 108 
	
	
	

	001.01.02.002
	Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,255 МВт с выводом из эксплуатации (переключением нагрузок) котельной № 13
	
	
	
	
	
	
	 15 850 
	
	
	

	001.01.02.003
	Перевод потребителей на автономное теплоснабжение
	26840,401
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001.01.02.004
	Реконструкция существующих объектов теплоснабжения
	1890,299
	200,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проектов
	28730,7
	200
	3913,9
	0
	0
	0
	122195,6
	169773,5
	90337
	5116,8

	Всего смета проектов накопленным итогом
	28730,7
	28930,7
	32844,6
	32844,6
	32844,6
	32844,6
	155040,2
	324813,7
	415150,7
	420267,5


1) - Объемы инвестиций в разработку проектно-сметной документации по реконструкции котельных  (ул.Шмидта, 22) и Котельной №37 (ул.Советская, 27) ОАО «Коммунэнерго» указаны в соответствии с состав Инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» в сфере теплоснабжения по муниципальному образованию «Городской округ «Город Котельнич Кировской области», 
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время на территории городского округа источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории городского округа в соответствии со «Схемой теплоснабжения, газоснабжения и газификации по объекту «Распределительный газопровод  в г. Котельнич Кировской области  (1 пусковой комплекс)». Газификация городского округа позволит провести реконструкцию источников теплоснабжения с переводом их на природных газ, что позволит повысить эффективность работы котельных, сократить потери топлива, а также уменьшить эксплуатационные затраты.

Данный вариант развития предполагает перевод  на отопление от придомовых газовых котлов (небольших модульных котельных  на группу домов) потребителей окраинных микрорайонов города (заречная часть, район ул. Радужной, Цветочной, микрорайон молочного завода, микрорайон улиц Медельщиков, Фабричной, микрорайон ул. Герцена, Лермонтова, микрорайон улицы Деповской и т.д.).

Согласно данному варианту развития к переводу на индивидуальное теплоснабжение планируются потребителели следующих котельных:

· Котельная №5, ул.Восточная (ООО «ФинансГрупп»)– перевод на индивидуальное отопление всех потребителей;

· Котельная №6, пос. Затон (ООО «ФинансГрупп») – перевод на индивидуальное отопление всех потребителей;

· Котельная №9, ул. Набережная(ООО «ФинансГрупп») – перевод на индивидуальное отопление всех потребителей;

· Котельная №12, ул. Радужная (ООО «ФинансГрупп») – перевод на индивидуальное отопление всех потребителей.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Согласно Генеральному плану городского округа переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В соответствии с Генеральным планом городского округа, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии с инвестиционной программой по газификации ОАО «Коммунэнерго» и согласно разработанным и утвержденным проектам предполагается перевод систем теплоснабжения: котельной №1 с 2026 года на температурный график 95/70°С, котельной №37 с 2030 года на температурный график 95/70°С.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию. 

5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

Перевод котельных на торф экономически нецелесообразно, так как приведет к увеличению стоимости тепловой энергии, за счет увеличения затрат на топливо. Анализ вариантов перспективного развития системы теплоснабжения приведен в Разделе 4 настоящей схемы и Главе 5 Обосновывающих материалов.
Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории городского округа. Газификация городского округа позволит провести реконструкцию источников теплоснабжения с переводом их на природных газ в соответствии со «Схемой теплоснабжения, газоснабжения и газификации по объекту «Распределительный газопровод  в г. Котельнич Кировской области  (1 пусковой комплекс)». Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ и(или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского округа, отсутствует.
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 

В застроенной части города  и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная. В каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями).

При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений. 

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории городского округа условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

В соответствии с Генеральным планом развития городского округа, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

На территории городского округа имеется необходимость в реконструкции изношенных участков тепловых сетей. Работы по замене изношенных участков тепловых сетей должны проводиться ежегодно, на основе результатов гидравлических испытаний. 
6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений. 

Преимущества предизолированных труб:

· срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

· сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

· отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Стоимость реализации мероприятий по реконструкции участков тепловых сетей должны быть определены в ходе разработке проектно-сметной документации.

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения является одной из самых актуальных. 

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в пенополируэтановой изоляции (ППУ-изоляции) в бесканальной прокладке. 

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена. 

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 

− низкое водопоглощение пенополиуретана; 

− пенополиуретан экологически безопасен; 

− долговечность пенополиуретана; 

− низкая токсичность; 

− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К; 

− высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 

− звукопоглощение пенополиуретана; 

− пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии; 

− ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С. 

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Горячее водоснабжение на территории города отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

В системе теплоснабжения муниципального образования насчитывается 36 котельных отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения). Котельные функционируют в отопительный период. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо, а именно уголь, дрова, пеллеты. На котельных №1 ОАО «Коммунэнерго» и котельной АО «Котельничский механический завод» используется мазут. Котельная филиала ОАО «Газпром» работает на сжиженном природном газе. В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по реконструкции существующих твердотопливных котельных с их переводом на газообразное топливо.

Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 16.
Таблица 16 – Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения
	Наименование
	Ед. измерения
	2014
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 факт
	2024
	2025 план
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1 ул.Шмидта, 22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	17056,2
	13095,7
	11555,7
	12759,1
	12250,76
	11482.2
	11726,38
	12759,1
	10563,87
	12759,1
	12759,1
	12759,1
	12759,1
	12759,1

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	12481,2
	9583,0
	8007,0
	8840,8
	11232,71
	10528,0
	10751,90
	8840,8
	9753,37
	8840,8
	8840,8
	8840,8
	8840,8
	8840,8

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	2955,5
	2201,0
	1942,2
	2146,5
	2058,99
	1424.65
	1970,86
	2146,5
	1781,94
	2146,5
	2146,5
	2146,5
	2146,5
	2146,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	173,3
	168,1
	180,7
	168,2
	168,06
	168,07
	168,1
	168,2
	168,7
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №6, ул.Луначарского, 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	3540,2
	3715,2
	3606,9
	3606,9
	3682,72
	3535,34
	3555,36
	3606,9
	3390,197
	3606,9
	3606,9
	3606,9
	3606,9
	3606,9

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	3159,7
	3315,9
	3064,2
	3064,2
	3514,78
	3374,13
	3393,24
	3064,2
	3242,346
	3064,2
	3064,2
	3064,2
	3064,2
	3064,2

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	762,5
	737,2
	730,9
	730,9
	751,59
	734,44
	741,49
	606,8
	666,63
	606,8
	606,8
	606,8
	606,8
	606,8

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	215,4
	198,4
	198,2
	198,2
	204,1
	208,55
	208,56
	168,2
	196,6
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №11, ул.Советская, 34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	416,1
	923,7
	820,4
	820,4
	662,82
	654,72
	607,11
	820,4
	717,179
	820,4
	820,4
	820,4
	820,4
	820,4

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	351,5
	780,3
	682,8
	682,8
	632,59
	624,85
	579,44
	682,8
	685,902
	682,8
	682,8
	682,8
	682,8
	682,8

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	1092,7
	200,9
	182,0
	182,0
	149,59
	147,76
	137,02
	182,0
	147,74
	182,0
	182,0
	182,0
	182,0
	182,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	2626,0
	217,4
	209,2
	209,2
	225,7
	225,58
	225,69
	209,2
	206,0
	209,2
	209,2
	209,2
	209,2
	209,2

	Котельная №12, ул.Октябрьская, 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	748,1
	2506,1
	2279,5
	2279,5
	2500,55
	2399,25
	2201,12
	2279,5
	2072,016
	2279,5
	2279,5
	2279,5
	2279,5
	2279,5

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	570,2
	1910,3
	1721,2
	1721,2
	2386,5
	2289,8
	2100,76
	1721,2
	1981,652
	1721,2
	1721,2
	1721,2
	1721,2
	1721,2

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	1773,8
	555,9
	472,0
	472,0
	521,50
	503,38
	462,43
	472,0
	398,31
	472,0
	472,0
	472,0
	472,0
	472,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	2371,1
	221,8
	200,0
	200,0
	208,6
	210,09
	210,09
	200,0
	192,2
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	Котельная №13 ул.Лермонтова, 38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1245,6
	892,6
	596,7
	596,7
	550,56
	662,21
	708,93
	596,7
	616,096
	596,7
	596,7
	596,7
	596,7
	596,7

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	689,1
	493,8
	434,8
	434,8
	525,44
	632,01
	676,61
	434,8
	589,227
	434,8
	434,8
	434,8
	434,8
	434,8

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	283,3
	212,5
	151,7
	151,7
	139,95
	168,33
	180,21
	151,7
	155,32
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	227,4
	238,1
	253,2
	253,2
	254,2
	254,20
	254,20
	253,2
	252,1
	253,2
	253,2
	253,2
	253,2
	253,2

	Котельная №17, ул.Победы, 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	4410,6
	3325,5
	2876,2
	2876,2
	3423,81
	3410,92
	3352,10
	2876,2
	3402,599
	2876,2
	2876,2
	2876,2
	2876,2
	2876,2

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	3872,1
	2919,5
	2511,1
	2511,1
	3267,6
	3255,3
	3199,24
	2511,1
	3254,21
	2511,1
	2511,1
	2511,1
	2511,1
	2511,1

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	1065,5
	698,7
	618,5
	618,5
	757,85
	757,83
	744,76
	618,5
	686,89
	618,5
	618,5
	618,5
	618,5
	618,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	241,6
	210,1
	202,3
	202,3
	221,3
	222,07
	222,18
	202,3
	202,8
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3

	Котельная №22, ул.Комсомольская, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1982,2
	1383,5
	1285,9
	1285,9
	1394,82
	1298,50
	1277,82
	1285,9
	1176,456
	1285,9
	1285,9
	1285,9
	1285,9
	1285,9

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	1560,0
	1088,8
	989,5
	989,5
	1331,21
	1239,28
	1219,57
	989,5
	1125,15
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	83,3
	299,5
	280,5
	280,5
	306,13
	285,39
	280,85
	216,3
	233,24
	216,3
	216,3
	216,3
	216,3
	216,3

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	42,0
	216,5
	203,0
	203,0
	219,5
	219,78
	219,78
	168,2
	198,3
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №25 ул.Победы, 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	4693,3
	5365,7
	5275,3
	5275,3
	5181,26
	4904,04
	4831,94
	5275,3
	4414,12
	5275,3
	5275,3
	5275,3
	5275,3
	5275,3

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	3466,8
	3963,5
	3577,1
	3577,1
	4945,0
	4680,4
	4611,602
	3577,1
	4221,61
	3577,1
	3577,1
	3577,1
	3577,1
	3577,1

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	1146,7
	1133,0
	1101,2
	1101,2
	1116,28
	1061,50
	1046,29
	887,5
	900,47
	887,5
	887,5
	887,5
	887,5
	887,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	244,3
	211,2
	198,8
	198,8
	215,4
	216,45
	217,77
	168,2
	204,0
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №26, ул.Луначарского,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2987,3
	2685,4
	2208,5
	2208,5
	2111,70
	2042,76
	1964,49
	2208,5
	2131,897
	2208,5
	2208,5
	2208,5
	2208,5
	2208,5

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	2674,6
	2404,3
	1949,9
	1949,9
	2015,42
	1949,60
	1874,89
	1949,9
	2038,922
	1949,9
	1949,9
	1949,9
	1949,9
	1949,9

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	698,1
	542,5
	489,2
	489,2
	472,85
	461,19
	444,27
	489,2
	436,74
	489,2
	489,2
	489,2
	489,2
	489,2

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	233,7
	202,0
	203,7
	203,7
	223,9
	226,15
	226,15
	203,7
	204,9
	203,7
	203,7
	203,7
	203,7
	203,7

	Котельная №27, ул. Луначарского, 40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1773,3
	1424,3
	1268,7
	1268,7
	1255,83
	1209,49
	1307,24
	1268,7
	1302,232
	1268,7
	1268,7
	1268,7
	1268,7
	1268,7

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	1501,6
	1206,1
	1003,1
	1003,1
	1198,57
	1154,32
	1247,64
	1003,1
	1245,44
	1003,1
	1003,1
	1003,1
	1003,1
	1003,1

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	411,6
	299,2
	266,5
	266,5
	268,98
	259,05
	280,29
	266,5
	264,16
	266,5
	266,5
	266,5
	266,5
	266,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	232,1
	210,1
	201,5
	201,5
	214,2
	214,28
	214,41
	201,5
	202,9
	201,5
	201,5
	201,5
	201,5
	201,5

	Котельная №30, ул.Октябрьская, 162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	7972,6
	7843,5
	7162,2
	7162,2
	8132,94
	9051,84
	7724,45
	7162,2
	7256,80
	7162,2
	7162,2
	7162,2
	7162,2
	7162,2

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	7149,6
	7033,8
	6344,0
	6344,0
	7762,07
	8639,07
	7372,22
	6344,0
	6940,322
	6344,0
	6344,0
	6344,0
	6344,0
	6344,0

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	1628,2
	1535,0
	1401,6
	1401,6
	1613,71
	1838,14
	1576,45
	1204,9
	1414,44
	1204,9
	1204,9
	1204,9
	1204,9
	1204,9

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	204,2
	195,7
	195,2
	195,2
	198,4
	204,09
	204,09
	168,2
	194,9
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №37, ул.Советская, 27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1971,6
	1729,9
	1525,8
	1525,8
	1524,49
	1507,34
	1554,70
	1525,8
	1726,077
	1525,8
	1525,8
	1525,8
	1525,8
	1525,8

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	1602,9
	1406,4
	1313,0
	1313,0
	1454,96
	1438,61
	1483,83
	1313,0
	1650,801
	1313,0
	1313,0
	1313,0
	1313,0
	1313,0

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	470,1
	384,6
	347,6
	347,6
	351,27
	347,32
	357,74
	256,7
	385,96
	256,7
	256,7
	256,7
	256,7
	256,7

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	238,4
	222,3
	223,3
	223,3
	230,4
	232,94
	230,10
	168,2
	223,6
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №38, ул.Школьная, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	4959,4
	5881,2
	5482,4
	5482,4
	6229,38
	5768,94
	5343,56
	5482,4
	5268,852
	5482,4
	5482,4
	5482,4
	5482,4
	5482,4

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	4392,7
	5209,2
	4539,1
	4539,1
	5945,33
	5505,88
	5099,89
	4539,1
	5039,071
	4539,1
	4539,1
	4539,1
	4539,1
	4539,1

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	1124,6
	1158,9
	1080,3
	1080,3
	1227,49
	1176,54
	1098,39
	922,3
	1066,77
	922,3
	922,3
	922,3
	922,3
	922,3

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	226,8
	197,0
	202,0
	202,0
	197,0
	205,55
	205,55
	168,2
	202,5
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №40, ул.Прудная, 55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1176,8
	957,2
	873,7
	873,7
	2444,68
	2128,98
	1855,80
	873,7
	1676,226
	873,7
	873,7
	873,7
	873,7
	873,7

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	837,1
	680,9
	634,5
	634,5
	2333,20
	2031,90
	1771,18
	634,5
	1603,124
	634,5
	634,5
	634,5
	634,5
	634,5

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	269,9
	226,0
	206,3
	206,3
	509,85
	444,01
	390,01
	147,0
	334,41
	147,0
	147,0
	147,0
	147,0
	147,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	229,3
	236,1
	206,1
	206,1
	208,6
	208,55
	210,16
	168,2
	199,5
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №42 ул.Победы, 84а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	11302,7
	9456,4
	8803,2
	8803,2
	10740,51
	10017,10
	10376,36
	8803,2
	9550,92
	8803,2
	8803,2
	8803,2
	8803,2
	8803,2

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	8885,7
	7434,2
	6748,5
	6748,5
	10198,11
	9511,26
	9852,36
	6748,5
	9091,784
	6748,5
	6748,5
	6748,5
	6748,5
	6748,5

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	2385,3
	1889,4
	1758,9
	1758,9
	2146,00
	2001,46
	2073,24
	1758,9
	1872,00
	1758,9
	1758,9
	1758,9
	1758,9
	1758,9

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	211,0
	199,8
	219,4
	219,4
	199,8
	199,80
	199,80
	219,4
	196,0
	219,4
	219,4
	219,4
	219,4
	219,4

	Котельная №43, ул.Речная, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	925,6
	641,2
	662,7
	662,7
	726,71
	668,89
	639,58
	662,7
	609,988
	662,7
	662,7
	662,7
	662,7
	662,7

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	782,7
	542,2
	469,3
	469,3
	693,58
	638,39
	610,42
	469,3
	583,386
	469,3
	469,3
	469,3
	469,3
	469,3

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	204,6
	162,1
	167,6
	167,6
	183,75
	170,71
	163,63
	167,6
	128,34
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	221,0
	252,8
	202,4
	202,4
	252,9
	255,84
	255,84
	202,4
	210,4
	202,4
	202,4
	202,4
	202,4
	202,4

	Котельная №44 ул.Яранская, 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1171,5
	1191,1
	1163,3
	1163,3
	1263,24
	1012,16
	813,79
	1163,3
	869,628
	1163,3
	1163,3
	1163,3
	1163,3
	1163,3

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	757,0
	769,7
	663,4
	663,4
	1205,63
	966,01
	776,67
	663,4
	831,702
	663,4
	663,4
	663,4
	663,4
	663,4

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	264,6
	283,6
	277,0
	277,0
	295,72
	229,52
	184,53
	195,7
	187,96
	195,7
	195,7
	195,7
	195,7
	195,7

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	225,9
	238,1
	247,7
	247,7
	234,1
	226,76
	226,75
	168,2
	216,1
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №1, ул.Шевченко, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	10455,8
	7542,8
	6953,3
	6953,3
	6953,3
	6953,3
	6953,3
	6953,3
	6953,3
	6953,3
	6953,3
	6953,3
	6953,3
	6953,3

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	6859,0
	4948,1
	5188,4
	5188,4
	5188,4
	5188,4
	5188,4
	5188,4
	5188,4
	5188,4
	5188,4
	5188,4
	5188,4
	5188,4

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	0,0
	1708,3
	1759,7
	1759,7
	1759,7
	1759,7
	1759,7
	1169,8
	1169,8
	1169,8
	1169,8
	1169,8
	1169,8
	1169,8

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	0,0
	226,5
	253,1
	253,1
	253,1
	253,1
	253,1
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №2, ул. Комсомольская, 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2678,6
	2699,3
	2488,3
	2488,3
	2488,3
	2488,3
	2488,3
	2488,3
	2488,3
	2488,3
	2488,3
	2488,3
	2488,3
	2488,3

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	1781,3
	1795,0
	1882,2
	1882,2
	1882,2
	1882,2
	1882,2
	1882,2
	1882,2
	1882,2
	1882,2
	1882,2
	1882,2
	1882,2

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	543,8
	528,5
	544,4
	544,4
	544,4
	544,4
	544,4
	418,6
	418,6
	418,6
	418,6
	418,6
	418,6
	418,6

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	203,0
	195,8
	218,8
	218,8
	218,8
	218,8
	218,8
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №4, ул.Тургенева, 32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	523,9
	1479,1
	1363,5
	1363,5
	1363,5
	1363,5
	1363,5
	1363,5
	1363,5
	1363,5
	1363,5
	1363,5
	1363,5
	1363,5

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	399,7
	1128,6
	1183,4
	1183,4
	1183,4
	1183,4
	1183,4
	1183,4
	1183,4
	1183,4
	1183,4
	1183,4
	1183,4
	1183,4

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	106,4
	342,1
	352,4
	352,4
	352,4
	352,4
	352,4
	352,4
	352,4
	352,4
	352,4
	352,4
	352,4
	352,4

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	203,0
	231,3
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4

	Котельная №5, ул.Восточная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	416,8
	504,8
	465,3
	465,3
	465,3
	465,3
	465,3
	465,3
	465,3
	465,3
	465,3
	465,3
	465,3
	465,3

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	305,6
	370,1
	388,1
	388,1
	388,1
	388,1
	388,1
	388,1
	388,1
	388,1
	388,1
	388,1
	388,1
	388,1

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	91,8
	153,7
	158,3
	158,3
	158,3
	158,3
	158,3
	158,3
	158,3
	158,3
	158,3
	158,3
	158,3
	158,3

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	220,2
	304,5
	340,2
	340,2
	340,2
	340,2
	340,2
	340,2
	340,2
	340,2
	340,2
	340,2
	340,2
	340,2

	Котельная №6, пос. Затон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2027,0
	4437,7
	4090,9
	4090,9
	4090,9
	4090,9
	4090,9
	4090,9
	4090,9
	4090,9
	4090,9
	4090,9
	4090,9
	4090,9

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	1360,1
	2977,7
	3122,3
	3122,3
	3122,3
	3122,3
	3122,3
	3122,3
	3122,3
	3122,3
	3122,3
	3122,3
	3122,3
	3122,3

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	453,6
	1006,3
	1036,5
	1036,5
	1036,5
	1036,5
	1036,5
	1036,5
	1036,5
	1036,5
	1036,5
	1036,5
	1036,5
	1036,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	223,8
	226,8
	253,4
	253,4
	253,4
	253,4
	253,4
	253,4
	253,4
	253,4
	253,4
	253,4
	253,4
	253,4

	Котельная №7, ул.Прудная, 26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2842,4
	5955,8
	5490,3
	5490,3
	5490,3
	5490,3
	5490,3
	5490,3
	5490,3
	5490,3
	5490,3
	5490,3
	5490,3
	5490,3

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	2346,7
	4917,1
	5155,9
	5155,9
	5155,9
	5155,9
	5155,9
	5155,9
	5155,9
	5155,9
	5155,9
	5155,9
	5155,9
	5155,9

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	563,5
	1190,2
	1226,0
	1226,0
	1226,0
	1226,0
	1226,0
	923,7
	923,7
	923,7
	923,7
	923,7
	923,7
	923,7

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	198,3
	199,8
	223,3
	223,3
	223,3
	223,3
	223,3
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №8, пер. Деповской, 11а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	272,2
	413,9
	381,6
	381,6
	381,6
	381,6
	381,6
	381,6
	381,6
	381,6
	381,6
	381,6
	381,6
	381,6

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	229,5
	349,0
	366,0
	366,0
	366,0
	366,0
	366,0
	366,0
	366,0
	366,0
	366,0
	366,0
	366,0
	366,0

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	58,6
	135,7
	139,8
	139,8
	139,8
	139,8
	139,8
	139,8
	139,8
	139,8
	139,8
	139,8
	139,8
	64,2

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	215,2
	327,9
	366,3
	366,3
	366,3
	366,3
	366,3
	366,3
	366,3
	366,3
	366,3
	366,3
	366,3
	168,2

	Котельная №9, ул. Набережная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	532,4
	624,1
	575,3
	575,3
	575,3
	575,3
	575,3
	575,3
	575,3
	575,3
	575,3
	575,3
	575,3
	575,3

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	406,6
	476,6
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	126,1
	173,5
	178,7
	178,7
	178,7
	178,7
	178,7
	178,7
	178,7
	178,7
	178,7
	178,7
	178,7
	96,8

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	236,9
	278,0
	310,6
	310,6
	310,6
	310,6
	310,6
	310,6
	310,6
	310,6
	310,6
	310,6
	310,6
	168,2

	Котельная №10, ул. Ключевая, 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	94,4
	124,1
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	92,2
	121,2
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	22,4
	53,4
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	236,9
	430,3
	480,8
	480,8
	480,8
	480,8
	480,8
	480,8
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №11, ул. Пролетарская, 142а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	65,2
	91,1
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	63,8
	89,1
	93,4
	93,4
	93,4
	93,4
	93,4
	93,4
	93,4
	93,4
	93,4
	93,4
	93,4
	93,4

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	43,7
	30,1
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	670,0
	330,4
	369,2
	369,2
	369,2
	369,2
	369,2
	369,2
	369,2
	369,2
	369,2
	369,2
	369,2
	369,2

	Котельная №12, ул. Радужная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	741,5
	1668,9
	1538,5
	1538,5
	1538,5
	1538,5
	1538,5
	1538,5
	1538,5
	1538,5
	1538,5
	1538,5
	1538,5
	1538,5

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	691,7
	1556,7
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3
	1632,3

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	167,3
	489,6
	504,3
	504,3
	504,3
	504,3
	504,3
	504,3
	258,8
	258,8
	258,8
	258,8
	258,8
	258,8

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	225,6
	293,4
	327,8
	327,8
	327,8
	327,8
	327,8
	327,8
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Котельная №13, ул. Победы, 72а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	405,7
	414,1
	381,7
	381,7
	381,7
	381,7
	381,7
	381,7
	381,7
	381,7
	381,7
	381,7
	381,7
	381,7

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	371,1
	378,8
	397,2
	397,2
	397,2
	397,2
	397,2
	397,2
	397,2
	397,2
	397,2
	397,2
	397,2
	397,2

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	82,4
	133,5
	137,5
	137,5
	137,5
	137,5
	137,5
	137,5
	64,2
	64,2
	64,2
	64,2
	64,2
	64,2

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	203,0
	322,4
	360,2
	360,2
	360,2
	360,2
	360,2
	360,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	К. мехзавод (кот. К. Маркса 27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	11800,0
	7707,0
	9034,4
	9034,4
	9034,4
	9034,4
	9034,4
	9034,4
	9034,4
	9034,4
	9034,4
	9034,4
	9034,4
	9034,4

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	8449,2
	5518,5
	6845,9
	6845,9
	6845,9
	6845,9
	6845,9
	6845,9
	6845,9
	6845,9
	6845,9
	6845,9
	6845,9
	6845,9

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	1053,2
	1265,5
	1265,5
	1265,5
	1265,5
	1265,5
	1265,5
	1265,5
	1519,9
	1519,9
	1519,9
	1519,9
	1519,9
	1519,9

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	89,3
	164,2
	140,1
	140,1
	140,1
	140,1
	140,1
	140,1
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	Газпром (кот. Зевахина 22а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	900,0
	907,7
	1111,5
	1111,5
	1111,5
	1111,5
	1111,5
	1111,5
	1111,5
	1111,5
	1111,5
	1111,5
	1111,5
	1111,5

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	175,8
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	76,3
	102,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	187,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	84,8
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	168,2

	К.К. техникум (кот. Советская 95)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1768,3
	1783,7
	1395,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	274,6
	277,0
	277,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	418,9
	84,5
	66,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	236,9
	47,4
	47,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К. хлебозавод (кот. Даровская 6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	6058,0
	4464,9
	4312,2
	4312,2
	4312,2
	4312,2
	4312,2
	4312,2
	4312,2
	4312,2
	4312,2
	4312,2
	4312,2
	4312,2

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	5224,5
	3850,6
	3705,9
	3705,9
	3705,9
	3705,9
	3705,9
	3705,9
	3705,9
	3705,9
	3705,9
	3705,9
	3705,9
	3705,9

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	1157,4
	1033,7
	998,3
	998,3
	998,3
	998,3
	998,3
	998,3
	998,3
	998,3
	998,3
	998,3
	998,3
	725,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	191,0
	231,5
	231,5
	231,5
	231,5
	231,5
	231,5
	231,5
	231,5
	231,5
	231,5
	231,5
	231,5
	168,2

	ФГБУ «ЦЖКУ» МВД (кот. Советская 118)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1049,0
	846,1
	746,2
	746,2
	746,2
	746,2
	746,2
	746,2
	746,2
	746,2
	746,2
	746,2
	746,2
	746,2

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	1249,8
	1008,1
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3
	681,3

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	249,1
	177,3
	115,7
	115,7
	115,7
	115,7
	115,7
	115,7
	115,7
	125,5
	125,5
	125,5
	125,5
	125,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	237,4
	209,5
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	КХПП (кот. Юбилейная 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	358,0
	1264,0
	1177,9
	1177,9
	1177,9
	1177,9
	1177,9
	1177,9
	1177,9
	1177,9
	1177,9
	1177,9
	1177,9
	1177,9

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	42,9
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	188,5
	130,1
	121,2
	121,2
	121,2
	121,2
	121,2
	121,2
	121,2
	198,2
	198,2
	198,2
	198,2
	198,2

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	526,5
	102,9
	102,9
	102,9
	102,9
	102,9
	102,9
	102,9
	102,9
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2

	РЖД (кот.Труда 42)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2983,1
	1539,6
	3168,8
	3168,8
	3168,8
	3168,8
	3168,8
	3168,8
	3168,8
	3168,8
	3168,8
	3168,8
	3168,8
	3168,8

	Отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	596,0
	307,6
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5
	2904,5

	Затрачено условного топлива всего
	т у.т.
	708,4
	708,4
	760,3
	760,3
	760,3
	760,3
	760,3
	760,3
	760,3
	533,1
	533,1
	533,1
	533,1
	533,1

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	237,5
	460,1
	239,9
	239,9
	239,9
	239,9
	239,9
	239,9
	239,9
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2
	168,2


8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

В системе теплоснабжения муниципального образования насчитывается 36 котельных отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения). В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо, а именно уголь, дрова, пеллеты. На котельных №1 ОАО «Коммунэнерго» и котельной АО «Котельничский механический завод» используется мазут. Котельная филиала ОАО «Газпром» работает на сжиженном природном газе.
8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

В котельных, действующих на территории муниципального образования используются следующие виды топлива:

- Мазут – низшая теплота сгорания 9700 ккал/кг;

- Каменный уголь - низшая теплота сгорания 5000 ккал/кг;

- Дрова - низшая теплота сгорания 1860 ккал/кг;

- Отходы лесопиления, пеллеты - низшая теплота сгорания 2610 ккал/кг;

Сведения об объемах потребления каждого вида топлива по каждой системе теплоснабжения приведено в таблице 16.

Таблица 17 – Структурный баланс потребления топлива
	Вид топлива
	Процент потребления топлива в общем объеме, %

	
	2014
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	мазут
	17,2
	15,9
	15,3
	6,0
	6,1
	6,2
	6,3
	6,6
	6,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	СПГ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	уголь
	82,6
	71,9
	71,6
	70,8
	70,9
	62,0
	48,5
	41,8
	40,4
	35,9
	35,5
	31,2
	31,2
	25,4

	дрова, пеллеты, отходы
	0,2
	12,2
	13,1
	13,0
	12,7
	12,9
	13,2
	4,5
	3,6
	3,8
	2,9
	1,1
	1,1
	1,1

	природный газ
	0,0
	0,0
	0,0
	10,2
	10,3
	18,9
	31,9
	47,1
	56,0
	60,3
	61,6
	67,6
	67,6
	73,5


8.4 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе; 

В настоящее время основным видом топлива на территории муниципального образования является уголь, в процентном соотношении потребление угля составляет 71,6% от общего объема потребления котельно-печного топлива. 

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа. 

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории городского округа. Газификация городского округа позволит провести реконструкцию источников теплоснабжения с переводом их на природных газ в соответствии со «Схемой теплоснабжения, газоснабжения и газификации по объекту «Распределительный газопровод  в г. Котельнич Кировской области  (1 пусковой комплекс)».  Газификация городского округа позволит провести реконструкцию источников теплоснабжения с переводом их на природных газ, что позволит повысить эффективность работы котельных, сократить потери топлива, а также уменьшить эксплуатационные затраты.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и(или) модернизацию.
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.

В настоящее время сведения об объеме инвестиций в реконструкцию всех источников теплоснабжения, а также источники финансирования мероприятий по модернизации системы теплоснабжения отсутствуют. Сведения об объемах финансирования мероприятий в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой ОАО «Коммунэнерго» в сфере теплоснабжения по муниципальному образованию «Городской округ «Город Котельнич Кировской области», а также Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальному образованию «Городской округ «Город Котельнич Кировской области» приведены в таблице 18. Источники финансирования указаны в таблице 19. 

Таблица 18– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

	Этап
	№ котельной,

адрес котельной.
	Внесение изменений в схему теплоснабжения
	Этапы реализации мероприятий

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	1. Реконструкция источников теплоснабжения

	30. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №1 
	Газификация котельной №1 (ул.Шмидта, 22) 
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+

	31. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №37, ул.Советская, 27
	Газификация котельной №37 (ул.Советская, 27) и перевод на нее нагрузок потребителей котельных ОАО "Коммунэнерго" №№ 11, 12, 26, 27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	
	ОАО «Коммунэнерго», ОАО «Коммунэнерго», Котельная №6, ул.Луначарского, 104
	Газификация котельной №6 (ул.Луначарского, 104)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	32. 
	ОАО «Коммунэнерго»,  Котельная №22, ул.Комсомольская, 11
	Газификация котельной №22 (ул.Комсомольская, 11) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	33. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №25 ул.Победы, 23
	Газификация котельной №25 (ул.Победы, 23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	34. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №30, ул.Октябрьская, 162
	Газификация котельной №30 (ул.Октябрьская, 162)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	35. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №38, ул.Школьная, 4
	Газификация котельной №38 (ул.Школьная, 4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	36. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №40, ул.Прудная, 55
	Газификация котельной №40 (ул.Прудная, 55)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	37. 
	ОАО «Коммунэнерго», Котельная №44 ул.Яранская, 14
	Газификация котельной №44 (ул.Яранская, 14)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	38. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №1, ул.Шевченко, 2
	Газификация котельной №1 (ул.Шевченко, 2)
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	39. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №2, ул. Комсомольская, 7
	Газификация котельной №2,(ул. Комсомольская, 7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	40. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №7, ул.Прудная
	Газификация котельной № 4 
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	41. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №8, пер. Деповской
	Газификация котельной № 10 
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	42. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №9, ул. Набережная
	Газификация котельной № 11 
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	43. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №10, ул. Ключевая, 9
	Газификация котельной № 13 
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	44. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №12, ул. Радужная
	Газификация котельной №12 (ул. Радужная), превод удаленных потребителей на индивидуальное отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	45. 
	МУП "ФинансГрупп", Котельная №13, ул. Победы, 72а
	Газификация котельной 13 (ул. Победы, 72а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	46. 
	ОАО «Котельничский механический завод»
	Газификация котельной К. мехзавод (кот. К. Маркса 27)
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	47. 
	ООО «Газэнергосеть Киров»
	Газификация котельной Газпром (кот. Зевахина 22а)
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	48. 
	ОАО «Котельничский хлебокомбинат»
	Газификация котельной К. хлебозавод (кот. Даровская 6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	49. 
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	Газификация котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МВД (кот. Советская 118)
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	50. 
	ОАО «Котельничское хлебоприемное предприятие»
	Газификация котельной КХПП (кот. Юбилейная 1)
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	51. 
	Филиал ОАО «РЖД» ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению
	Газификация котельной РЖД (кот.Труда 42)
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	2. Реконструкция тепловых сетей

	52. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельных ОАО «Коммунэнерго»
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	53. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельных  ООО «ФИНАНСГРУПП»
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	54. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  К. мехзавод (кот. К. Маркса 27)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	55. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  Газпром (кот. Зевахина 22а)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	56. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  К. хлебозавод (кот. Даровская 6)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	57. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  ФГБУ «ЦЖКУ» МВД (кот. Советская 118)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	58. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  КХПП (кот. Юбилейная 1)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	59. 
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей котельной  РЖД (кот.Труда 42)
	Реконструкция изношенных участков тепловых сетей (Новое строительство тепловых сетей в ППУ изоляции)
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


1) - Объемы инвестиций в разработку проектно-сметной документации по реконструкции котельных  (ул.Шмидта, 22) и Котельной №37 (ул.Советская, 27) ОАО «Коммунэнерго» указаны в соотвествии с состав Инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» в сфере теплоснабжения по муниципальному образованию «Городской округ «Город Котельнич Кировской области».
Оценка стоимость реализации остальных мероприятий, согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения, будет выполняться при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Таблица 19– Источники финансирования реализации мероприятий

	№ п/п
	Наименование работ,

планируемых к проведению
	Финансирование
	Ответственный исполнитель
	Прогноз на расчётный период

	
	
	
	
	2019 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	1. Теплоснабжение, газоснабжение

	1.1
	Мероприятия в области теплоснабжения свяанные с газификацией тыс. руб.
	Внебюджетные
	 ОАО «Коммунэнерго»*
	1163,0
	1757,6
	993,3
	
	
	
	49023,6
	71260,5
	15647,0
	5116,8

	
	
	
	ООО «ФинансГрупп»
	
	
	
	
	
	
	 73 172 
	 98 513 
	 74 690 
	

	
	
	Областной бюджет
	Администрация города
	26738,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет города
	Администрация города
	101,701 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятия в области теплоснабжения, тыс. руб.
	Бюджет города
	Администрация города
	1890,299
	200,000
	
	
	
	
	
	
	
	


Программой газификации территории г. Котельнича предусматривается газификация МБОУ ДО «Детская школа искусств г. Котельнича Кировской области» с установкой газового отопительного котла наружного размещения. Стоимость реализации мероприятия будет определена в ходе разработки проектно-сметной документации.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

На территории городского округа имеется необходимость в реконструкции изношенных участков тепловых сетей. Работы по замене изношенных участков тепловых сетей должны проводиться ежегодно, на основе результатов гидравлических испытаний. 
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В соответствии с инвестиционной программой по газификации ОАО «Коммунэнерго» и согласно разработанным и утвержденным проектам предполагается перевод систем теплоснабжения: котельной №1 с 2026 года на температурный график 95/70°С, котельной №37 с 2030 года на температурный график 95/70°С. Это позволит после реконструкции тепловых пунктов и установки у потребителей теплообменников на ГВС осуществлять подачу теплоносителя с соответствующими параметрами от котельных №1 и №37 ОАО «Коммунэнерго» для подготовки ГВС в тепловых пунктах, в том числе и круглогодично. Для этого необходимо осуществить организацию ПИР и сметной документации для реконструкции тепловых пунктов в МКД и других потребителях тепловой энергии.
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

Рекомендации отсутствуют.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. 

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 

− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения; 

− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период; 

− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 

− принцип положительности и максимума эффекта; 

− учет фактора времени; 

− учет только предстоящих затрат и поступлений; 

− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта); 

− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта. 

Показатели эффективности ИП. 

Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО). 

Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются: 

− Чистый приведенный доход (NPV); 

− Дисконтированный срок окупаемости (DPP); 

− Индекс рентабельности инвестиций(PI); 

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений. 

Экономическая эффективность реализации мероприятий по реконструкции модернизации действующих объектов системы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. 

9.6 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации. 
Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций.

Сведения о мероприятиях, реализованных в рамках развития системы теплоснабжения, не предоставлены.

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

Единая теплоснабжающая организация в г. Котельнич отсутствует.
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

В городе существует девять организаций, выполняющих централизованное теплоснабжение населения. На балансе этих организаций сорок котельных, а также в городе большое количество мелких котельных, отапливающих отдельные здания. Наиболее крупными организациями являются ОАО «Коммунэнерго» (17 котельных) и ООО «ФинансГрупп» (12 котельных). Практически все котельные изолированы друг от друга и работают каждая на свою сеть. Тепловые сети от каждого источника находятся на балансе этих же организаций. Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 18.

Таблица 18 – Реестр единых теплоснабжающих организаций
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Наименование системы теплоснабжения

	
	
	

	1
	ОАО «Коммунэнерго»
	Котельная №1 ул.Шмидта, 22

	
	
	Котельная №6, ул.Луначарского, 104

	
	
	Котельная №11, ул.Советская, 34

	
	
	Котельная №12, ул.Октябрьская, 50

	
	
	Котельная №13 ул.Лермонтова, 38

	
	
	Котельная №17, ул.Победы, 6

	
	
	Котельная №22, ул.Комсомольская, 11

	
	
	Котельная №25 ул.Победы, 23

	
	
	Котельная №26, ул.Луначарского,42

	
	
	Котельная №27, ул. Луначарского, 40

	
	
	Котельная №30, ул.Октябрьская, 162

	
	
	Котельная №37, ул.Советская, 27

	
	
	Котельная №38, ул.Школьная, 4

	
	
	Котельная №40, ул.Прудная, 55

	
	
	Котельная №42 ул.Победы, 84а

	
	
	Котельная №43, ул.Речная, 2

	
	
	Котельная №44 ул.Яранская, 14

	2
	МУП «ФинансГрупп»
	Котельная №1, ул.Шевченко, 2

	
	
	Котельная №2, ул. Комсомольская, 7

	
	
	Котельная №4, ул.Тургенева, 32

	
	
	Котельная №5, ул.Восточная

	
	
	Котельная №6, пос. Затон

	
	
	Котельная №7, ул.Прудная, 26

	
	
	Котельная №8, пер. Деповской, 11а

	
	
	Котельная №9, ул. Набережная, 4а

	
	
	Котельная №10, ул. Ключевая, 9

	
	
	Котельная №11, ул. Пролетарская, 142а

	
	
	Котельная №12, ул. Радужная

	
	
	Котельная №13, ул. Победы, 72а

	3
	ОАО «Котельничский механический завод»
	кот. К. Маркса 27

	4
	ООО «Газэнергосеть Киров»
	кот. Зевахина 22а

	5
	НГОУ СПО "Кировский кооперативный техникум" Кировского облпотребсоюза (г.Котельнич)
	кот. Советская 95

	6
	ОАО «Котельничский хлебокомбинат»
	кот. Даровская 6

	7
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	кот. Советская 118

	8
	ОАО «Котельничское хлебоприемное предприятие»
	кот. Юбилейная 1

	9
	Филиал ОАО «РЖД» ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению
	кот.Труда 42


10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения  - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации». 

Согласно  п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»в  случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно  ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа.
Описание границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих на территории городского округа приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
	№ п/п
	Населённый пункт, в котором расположена система теплоснабжения.
	Наименование предприятия
	Наименование системы теплоснабжения
	Объекты СЦТ, которые эксплуатирует ТСО

	1
	Город Котельнич
	ОАО «Коммунэнерго»
	Котельная №1 ул.Шмидта, 22
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №6, ул.Луначарского, 104
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №11, ул.Советская, 34
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №12, ул.Октябрьская, 50
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №13 ул.Лермонтова, 38
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №17, ул.Победы, 6
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №22, ул.Комсомольская, 11
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №25 ул.Победы, 23
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №26, ул.Луначарского,42
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №27, ул. Луначарского, 40
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №30, ул.Октябрьская, 162
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №37, ул.Советская, 27
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №38, ул.Школьная, 4
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №40, ул.Прудная, 55
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №42 ул.Победы, 84а
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №43, ул.Речная, 2
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №44 ул.Яранская, 14
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Участок тепловых сетей УТ-Чапаева, 37, принадлежащий ОАО «Коммунэнерго», непосредственно соединенные с тепловыми сетями котельной № 1 МУП «ФинансГрупп»
	Тепловая сеть

	2
	Город Котельнич
	МУП «ФинансГрупп»
	Котельная №1, ул.Шевченко, 2
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №2, ул. Комсомольская, 7
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №4, ул.Тургенева, 32
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №5, ул.Восточная
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №6, пос. Затон
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №7, ул.Прудная, 26
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №8, пер. Деповской, 11а
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №9, ул. Набережная, 4а
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №10, ул. Ключевая, 9
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №11, ул. Пролетарская, 142а
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №12, ул. Радужная
	Котельная, тепловая сеть

	
	
	
	Котельная №13, ул. Победы, 72а
	Котельная, тепловая сеть

	3
	Город Котельнич
	ОАО «Котельничский механический завод»
	кот. К. Маркса 27
	Котельная, тепловая сеть

	4
	Город Котельнич
	ООО «Газэнергосеть Киров»
	кот. Зевахина 22а
	Котельная, тепловая сеть

	5
	Город Котельнич
	НГОУ СПО "Кировский кооперативный техникум" Кировского облпотребсоюза (г.Котельнич)
	кот. Советская 95
	Котельная, тепловая сеть

	6
	Город Котельнич
	ОАО «Котельничский хлебокомбинат»
	кот. Даровская 6
	Котельная, тепловая сеть

	7
	Город Котельнич
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	кот. Советская 118
	Котельная, тепловая сеть

	8
	Город Котельнич
	ОАО «Котельничское хлебоприемное предприятие»
	кот. Юбилейная 1
	Котельная, тепловая сеть

	9
	Город Котельнич
	Филиал ОАО «РЖД» ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению
	кот.Труда 42
	Котельная, тепловая сеть


РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

В системе теплоснабжения муниципального образования насчитывается 36 котельных отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения). Котельные функционируют в отопительный период. 
Объединение других котельных схемой развития системы теплоснабжения не предусматривается. Существующие и перспективные балансы источников теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Сведения о бесхозяйных участков тепловых сетей приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Бесхозяйные участки тепловых сетей.

	Номер источника
	Начало участка
	Конец участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр трубопровода, м
	Принадлежность
	Тип прокладки
	Назначение
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	УТ32
	Административное здание ул. Советская ,78
	127,6
	108
	
	Надземная
	Отопление
	1988


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание, а также обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. Затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии постановлением администрации г. Котельнича №301 от 30.04.2019г. обслуживание бесхозяйного участка тепловых сетей осуществляется ОАО «Коммунэнерго».

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

Схема теплоснабжения Городского округа города Котельнича Кировской области на период 2015-2029гг. (актуализация на 2021 г.) разрабатывалась с учетом требований действующего законодательства, а также с учетом плана развития городского округа и развития системы существующей коммунальной инфраструктуры.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории городского округа в соответствии со «Схемой теплоснабжения, газоснабжения и газификации по объекту «Распределительный газопровод  в г. Котельнич Кировской области  (1 пусковой комплекс)». 

Ориентировочный график реализации программы газификации котельных города Котельнич, сформированный в соответствии со «Схемой теплоснабжения, газоснабжения и газификации по объекту «Распределительный газопровод  в г. Котельнич Кировской области  (1 пусковой комплекс)» приведен ниже:

2025-2026 года - Первый этап газификации:

· Котельная №1 ул.Шмидта, 22 (ОАО «Коммунэнерго»);

· Котельная №1, ул.Шевченко, 2 (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №2, ул. Комсомольская, 7  (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №7, ул.Прудная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №10, ул. Ключевая, 9 (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №12, ул. Радужная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №13, ул. Победы, 72а (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная ОАО «Котельничский механический завод», ул. Карла Маркса, 27;

· Котельная ОАО «Котельничское ХПП», ул. Юбилейная, 1;

· Котельная ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, ул. Советская, 118;

· Котельная Филиал ОАО «РЖД» ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению, ул. Труда, 9;

 2030г и далее – Второй этап газификации

· Котельная №6, ул.Луначарского, 104 (ОАО «Коммунэнерго»); 

· Котельная №37, ул.Советская, 27 (ОАО «Коммунэнерго

· Котельная №22, ул.Комсомольская, 11 (ОАО «Коммунэнерго»); 
· Котельная №30, ул.Октябрьская, 162 (ОАО «Коммунэнерго»);
·  Котельная №38, ул.Школьная, 4 (ОАО «Коммунэнерго»); 
· Котельная №40, ул.Прудная, 55 (ОАО «Коммунэнерго»); 
· Котельная №44 ул.Яранская, 14 (ОАО «Коммунэнерго
· Котельная №8, пер. Деповской (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная №9, ул. Набережная (ООО «ФИНАНСГРУПП»);

· Котельная ОАО «Котельничский хлебокомбинат», ул. Даровская, 6;

· Котельная ООО «Газэнергосеть Киров», ул. Зевахина, 22а;

В случае смещения на более поздние сроки организациями ПАО «Газпром», областным и муниципальным бюджетами Кировской области графика строительства газопровода и отсутствия возможности подачи газа на котельные, график осуществления мероприятий инвестиционной программы также подлежит смещению на соответствующие сроки.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

В системе теплоснабжения муниципального образования насчитывается 36 котельных отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения). Котельные функционируют в отопительный период. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо, а именно уголь, дрова, пеллеты. На котельных №1 ОАО «Коммунэнерго» и котельной АО «Котельничский механический завод» используется мазут. Котельная филиала ОАО «Газпром» работает на сжиженном природном газе. В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по реконструкции существующих твердотопливных котельных с их переводом на газообразное топливо.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения; 

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории городского округа в соответствии со «Схемой теплоснабжения, газоснабжения и газификации по объекту «Распределительный газопровод  в г. Котельнич Кировской области  (1 пусковой комплекс)». Газификация городского округа позволит провести реконструкцию источников теплоснабжения с переводом их на природных газ, что позволит повысить эффективность работы котельных, сократить потери топлива, а также уменьшить эксплуатационные затраты.

13.4 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного раз-вития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

Предложения отсутствуют.

13.5 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.

13.6 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

· Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

· Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

· Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

· Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

· Установка систем учета тепла у потребителей;

· Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;
Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 21.

Таблица 21 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Котельничское предприятие котельных и тепловых сетей ОАО «Коммунэнерго»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	242,83
	198,67
	199,73
	199,12
	197,57
	190,71
	183,66
	183,66
	183,66
	183,66
	183,66
	183,66
	183,66

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	0,7167
	0,6399
	0,6324
	0,6250
	0,6176
	0,6101
	0,6027
	0,6027
	0,6027
	0,6027
	0,6027
	0,6027
	0,6027

	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,9402
	1,6589
	1,7374
	1,7374
	1,7374
	1,7374
	1,7374
	1,7374
	1,8357
	1,8357
	1,8357
	1,8357
	1,8357

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	65,0
	54,0
	56,1
	56,1
	53,3
	53,3
	53,3
	53,3
	55,8
	55,8
	55,8
	55,9
	55,9

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Гкал/час.м.кв
	0,00188
	0,00189
	0,00196
	0,00196
	0,00196
	0,00196
	0,00196
	0,00196
	0,00205
	0,00205
	0,00205
	0,00205
	0,00205

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	92,7
	95
	100
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	28
	28
	28
	25
	25
	25
	20
	20
	20
	15
	15
	10
	10

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	-
	-
	-
	22,5
	13,5
	24,6
	0
	10
	8
	8
	8
	8
	8

	МУП «Компания котельных и тепловых сетей города Котельнича»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	109,06
	229,04
	255,93
	255,93
	255,93
	255,93
	255,93
	213,38
	198,57
	198,57
	198,57
	198,57
	198,57

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	0,6302
	0,2904
	0,2870
	0,2836
	0,2803
	0,2769
	0,2735
	0,2701
	0,2668
	0,2634
	0,2600
	0,2566
	0,2533

	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,8433
	0,6263
	1,3331
	1,3331
	1,3331
	1,3331
	1,3331
	1,3331
	1,3331
	1,3331
	1,3331
	1,3331
	1,3331

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	35,3
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Гкал/час.м.кв
	0,00127
	0,00127
	0,00127
	0,00127
	0,00127
	0,00127
	0,00127
	0,00127
	0,00127
	0,00127
	0,00127
	0,00127
	0,00127

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	0,0
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	28
	28
	28
	25
	25
	25
	20
	20
	20
	15
	15
	10
	10

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	-
	-
	-
	
	
	
	64,2
	11,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,2

	ОАО «Котельничский механический завод»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	89,25
	164,20
	140,08
	140,08
	140,08
	140,08
	140,08
	140,08
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	0,2700
	0,2700
	0,2669
	0,2637
	0,2606
	0,2574
	0,2543
	0,2512
	0,2480
	0,2449
	0,2418
	0,2386
	0,2355

	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	1,4414
	1,4414
	2,3041
	2,3041
	2,3041
	2,3041
	2,3041
	2,3041
	2,3041
	2,3041
	2,3041
	2,3041
	2,3041

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Гкал/час.м.кв
	0,00220
	0,00220
	0,00220
	0,00220
	0,00220
	0,00220
	0,00220
	0,00220
	0,00220
	0,00220
	0,00220
	0,00220
	0,00220

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	0,0
	95,456753
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	28
	25
	25
	15
	15
	10
	10

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	-
	-
	-
	
	
	
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	237,45
	209,55
	155,10
	155,10
	155,10
	155,10
	155,10
	155,10
	155,10
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	1,0444
	0,6785
	0,6707
	0,6628
	0,6549
	0,6470
	0,6391
	0,6312
	0,6233
	0,6155
	0,6076
	0,5997
	0,5918

	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	4,3120
	4,3120
	11,1274
	11,1274
	11,1274
	11,1274
	11,1274
	11,1274
	11,1274
	11,1274
	11,1274
	11,1274
	11,1274

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Гкал/час.м.кв
	0,01062
	0,01062
	0,01062
	0,01062
	0,01062
	0,01062
	0,01062
	0,01062
	0,01062
	0,01062
	0,01062
	0,01062
	0,01062

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	51,0
	55,0
	75
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	28
	25
	25
	15
	15
	10
	10

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	-
	-
	-
	
	
	
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ОАО «Котельничский хлебокомбинат»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	31,54
	51,85
	53,69
	53,69
	53,69
	53,69
	53,69
	53,69
	53,69
	53,69
	53,69
	53,69
	53,69

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	1,6379
	1,6379
	1,6189
	1,5999
	1,5808
	1,5618
	1,5428
	1,5237
	1,5047
	1,4857
	1,4666
	1,4476
	1,4286

	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	3,3455
	3,3455
	9,1571
	9,1571
	9,1571
	9,1571
	9,1571
	9,1571
	9,1571
	9,1571
	9,1571
	9,1571
	9,1571

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Гкал/час.м.кв
	0,00874
	0,00874
	0,00874
	0,00874
	0,00874
	0,00874
	0,00874
	0,00874
	0,00874
	0,00874
	0,00874
	0,00874
	0,00874

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	28
	25
	25
	15
	15
	10
	10

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	-
	-
	-
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0

	ОАО «Котельничское хлебоприемное предприятие»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	526,53
	102,93
	102,93
	102,93
	102,93
	102,93
	102,93
	102,93
	102,93
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	0,6003
	0,6003
	0,5933
	0,5863
	0,5794
	0,5724
	0,5654
	0,5584
	0,5515
	0,5445
	0,5375
	0,5305
	0,5236

	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	1,3867
	1,3867
	1,3867
	0,4874
	0,4874
	0,4874
	0,4874
	0,4874
	0,4874
	0,4874
	0,4874
	0,4874
	0,4874

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	10,3
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Гкал/час.м.кв
	0,00047
	0,00047
	0,00047
	0,00047
	0,00047
	0,00047
	0,00047
	0,00047
	0,00047
	0,00047
	0,00047
	0,00047
	0,00047

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	0,0
	0,0
	15
	30
	45
	60
	75
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	28
	25
	25
	15
	15
	10
	10

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	-
	-
	-
	
	
	
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Филиал ОАО «РЖД» ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	237,46
	460,12
	239,93
	239,93
	239,93
	239,93
	239,93
	239,93
	239,93
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	0,9632
	2,6272
	2,5967
	2,5662
	2,5356
	2,5051
	2,4746
	2,4441
	2,4135
	2,3830
	2,3525
	2,3219
	2,2914

	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	4,4087
	4,4087
	15,6197
	15,6197
	15,6197
	15,6197
	15,6197
	15,6197
	15,6197
	15,6197
	15,6197
	15,6197
	15,6197

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Гкал/час.м.кв
	0,01491
	0,01491
	0,01491
	0,01491
	0,01491
	0,01491
	0,01491
	0,01491
	0,01491
	0,01491
	0,01491
	0,01491
	0,01491

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	93,5
	95,0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	28
	25
	25
	15
	15
	10
	10

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	-
	-
	-
	
	
	
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ООО «Газэнергосеть Киров»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	84,77
	113,00
	113,00
	113,00
	113,00
	113,00
	113,00
	113,00
	113,00
	113,00
	113,00
	113,00
	113,00

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	0,9232
	0,9232
	0,9124
	0,9017
	0,8910
	0,8803
	0,8695
	0,8588
	0,8481
	0,8373
	0,8266
	0,8159
	0,8052

	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	2,0283
	2,0283
	5,6977
	5,6977
	5,6977
	5,6977
	5,6977
	5,6977
	5,6977
	5,6977
	5,6977
	5,6977
	5,6977

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	100,0
	74,3
	74,3
	74,3
	74,3
	74,3
	74,3
	74,3
	74,3
	74,3
	74,3
	74,3
	74,3

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Гкал/час.м.кв
	0,00544
	0,00544
	0,00544
	0,00544
	0,00544
	0,00544
	0,00544
	0,00544
	0,00544
	0,00544
	0,00544
	0,00544
	0,00544

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	100,0
	100,0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	28
	25
	25
	15
	15
	10
	10

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	-
	-
	-
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 22.04.2019 г.)

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

- Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Таблица 22 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

	Наименование
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i
	1,047
	1,043
	1,045
	1,044
	1,043
	1,049
	1,04
	1,04
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i
	1,039
	1,042
	1,04
	1,04
	1,04
	1,032
	1,026
	1,025
	1,022
	1,021
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i
	1,044
	1,041
	1,04
	1,042
	1,043
	1,016
	1,04
	1,04
	1,038
	1,038
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036

	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i
	1,051
	1,042
	1,04
	1,04
	1,04
	1,044
	1,046
	1,046
	1,036
	1,015
	0,983
	0,982
	1
	1
	1

	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО
	1,04
	1,046
	1,041
	1,04
	1,04
	1,047
	1,041
	1,041
	1,029
	1,028
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027

	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i
	1,046
	1,045
	1,046
	1,048
	1,05
	1,044
	1,046
	1,046
	1,022
	1,023
	1,024
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023


Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведена в таблице 23.

Таблица 23 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей для потребителей 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2 пол 2019-1пол 2020
	2 пол 2020-1пол 2021
	2 пол 2021-1пол 2022
	июль 2022-ноябрь 2022
	дек 2022-2023
	2 пол 2024-1пол 2025
	2 пол 2025-1пол 2026
	2 пол 2026-1пол 2027
	2 пол 2027-1пол 2028
	2 полуг 2028
	1 полуг 2029
	2 пол 2029-1пол 2030

	
	Котельничское предприятие котельных и тепловых сетей ОАО «Коммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Произведено тепловой энергии
	Гкал
	57919,6
	58647,7
	58647,7
	54721,4
	54814,6
	57053,3
	56719,2
	56704,2
	56704,2
	20801,6
	35902,6
	56704,2

	2
	собственные нужды
	Гкал
	2952,1
	2991,7
	2991,7
	2769,6
	2775,8
	2881,0
	2720,7
	2635,8
	2635,8
	966,9
	1668,9
	2635,8

	3
	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	54967,5
	55656,1
	55656,1
	51951,8
	52038,8
	54172,3
	53998,5
	54068,3
	54068,3
	19834,6
	34233,7
	54068,3

	4
	потери тепловой энергии в сети
	Гкал
	5824,3
	5824,3
	5824,3
	5824,3
	5824,3
	6213,8
	6283,8
	6353,7
	6353,7
	2330,8
	4022,9
	6353,7

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:
	Гкал
	49143,2
	49831,7
	49831,7
	46127,5
	46214,5
	47958,5
	47714,7
	47714,7
	47714,7
	17503,8
	30210,9
	47714,7

	6
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)
	тыс.руб.
	174466,0
	174177,8
	183286,1
	202931,6
	216595,9
	245551,6
	252498,8
	243204,2
	254130,8
	95755,4
	164739,4
	268502,6

	7
	Расходы на энергию на технологические цели
	тыс.руб.
	19518,7
	20598,9
	22201,6
	21012,2
	22622,8
	28733,8
	29978,9
	30431,8
	31649,1
	12074,7
	20840,4
	34198,7

	8
	Расходы на топливо всего
	тыс.руб.
	80312,2
	77702,5
	82178,6
	93368,7
	101404,7
	100935,2
	103928,5
	85909,9
	89267,8
	34080,7
	58821,8
	96704,8

	9
	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	340,0
	352,4
	366,5
	376,7
	420,8
	497,2
	523,9
	547,3
	572,0
	219,3
	378,4
	624,6

	10
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	4357,3
	4274,3
	5296,3
	5104,8
	5175,2
	5408,2
	8987,3
	12402,8
	13283,2
	4973,1
	8710,0
	13683,2

	11
	Оплата труда, всего
	тыс.руб.
	44481,0
	45357,3
	46468,6
	50048,1
	52748,5
	70384,4
	69852,8
	71920,5
	74049,3
	27454,1
	48787,1
	79005,3

	12
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	14784,4
	15075,7
	15445,0
	20692,7
	21809,2
	23342,1
	23165,8
	23851,5
	24557,5
	9104,8
	16179,6
	26201,1

	13
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности
	тыс.руб.
	10672,3
	10816,6
	11329,5
	12328,4
	12414,7
	16250,7
	16061,6
	18140,4
	20751,9
	7848,7
	11022,1
	18084,9

	14
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс.руб.
	180856,1
	185194,1
	192807,8
	214142,9
	223454,7
	256210,4
	269437,8
	280215,3
	291423,9
	111183,3
	171625,6
	271063,6

	15
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	3680,2
	3716,4
	3869,2
	4642,4
	4835,2
	5342,34
	5646,9
	5872,7
	6107,6
	6351,9
	5680,9
	5680,9


	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	МУП «Компания котельных и тепловых сетей города Котельнича»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Произведено тепловой энергии
	Гкал
	23927,140
	23896,968
	23866,796
	23836,624
	23806,451
	23776,279
	23746,107
	23715,935
	23685,763
	23655,591
	23625,419
	23595,246

	2
	собственные нужды
	Гкал
	1294,644
	1294,644
	1294,644
	1294,644
	1294,644
	1294,644
	1294,644
	1294,644
	1294,644
	1294,644
	1294,644
	1294,644

	3
	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	22632,496
	22602,324
	22572,152
	22541,980
	22511,807
	22481,635
	22451,463
	22421,291
	22391,119
	22360,947
	22330,775
	22300,602

	4
	потери тепловой энергии в сети
	Гкал
	2596,396
	2566,224
	2536,052
	2505,880
	2475,707
	2445,535
	2415,363
	2385,191
	2355,019
	2324,847
	2294,675
	2264,502

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:
	Гкал
	20036,100
	20036,100
	20036,100
	20036,100
	20036,100
	20036,100
	20036,100
	20036,100
	20036,100
	20036,100
	20036,100
	20036,100

	6
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)
	тыс.руб.
	57842,546
	59864,767
	61703,665
	64380,517
	67119,154
	51233,322
	50267,754
	51314,888
	49628,978
	37869,761
	38711,673
	39572,704

	7
	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:
	тыс.руб.
	8655,600
	9001,824
	9361,897
	9736,373
	10125,828
	10530,861
	10878,379
	11215,609
	11540,862
	11864,006
	12184,334
	12513,311

	8
	энергия на технологические и хозяйственные цели
	тыс.руб.
	8655,600
	9001,824
	9361,897
	9736,373
	10125,828
	10530,861
	10878,379
	11215,609
	11540,862
	11864,006
	12184,334
	12513,311

	9
	Расходы на топливо всего
	тыс.руб.
	32013,826
	32951,838
	33625,459
	35104,979
	36614,493
	19447,875
	17644,072
	17873,850
	15416,394
	2878,967
	2936,546
	2995,277

	10
	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	153,000
	159,120
	165,485
	172,104
	178,988
	186,148
	192,291
	198,252
	204,001
	209,713
	215,375
	221,191

	11
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	2448,500
	2553,786
	2668,706
	2786,129
	2905,932
	3030,888
	3100,598
	3168,811
	3232,187
	3296,831
	3362,768
	3430,023

	12
	Оплата труда, всего
	тыс.руб.
	10613,130
	11069,495
	11567,622
	12076,597
	12595,891
	13137,514
	13439,677
	13735,350
	14010,057
	14290,258
	14576,063
	14867,584

	13
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	2411,790
	2515,497
	2628,694
	2744,357
	2862,364
	2985,446
	3054,111
	3121,302
	3183,728
	3247,402
	3312,350
	3378,597

	14
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс.руб.
	495,800
	517,119
	540,390
	564,167
	588,426
	613,728
	627,844
	641,657
	654,490
	667,580
	680,931
	694,550

	15
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	1050,900
	1096,089
	1145,413
	1195,811
	1247,231
	1300,862
	1330,781
	1360,059
	1387,260
	1415,005
	1443,305
	1472,171

	16
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс.руб.
	69399,040
	71825,284
	74031,580
	77243,246
	80529,041
	61469,343
	60310,862
	61567,206
	59544,464
	45435,847
	46445,965
	47479,024

	19
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	3463,700
	3509,300
	3694,910
	3855,204
	4019,197
	3067,930
	3010,110
	3072,814
	2971,859
	2267,699
	2318,114
	2369,674

	
	ОАО «Котельничский механический завод»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Произведено тепловой энергии
	Гкал
	9034,390
	9028,115
	9021,840
	9015,564
	9009,289
	9003,014
	8996,739
	8990,463
	8984,188
	8977,913
	8971,638
	8965,363

	2
	собственные нужды
	Гкал
	1648,500
	1648,500
	1648,500
	1648,500
	1648,500
	1648,500
	1648,500
	1648,500
	1648,500
	1648,500
	1648,500
	1648,500

	3
	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	7385,890
	7379,615
	7373,340
	7367,064
	7360,789
	7354,514
	7348,239
	7341,963
	7335,688
	7329,413
	7323,138
	7316,863

	4
	потери тепловой энергии в сети
	Гкал
	540,000
	533,725
	527,450
	521,174
	514,899
	508,624
	502,349
	496,073
	489,798
	483,523
	477,248
	470,973

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:
	Гкал
	6845,890
	6845,890
	6845,890
	6845,890
	6845,890
	6845,890
	6845,890
	6845,890
	6845,890
	6845,890
	6845,890
	6845,890

	6
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)
	тыс.руб.
	31420,812
	27782,819
	28940,026
	30135,994
	31371,476
	32657,669
	20016,739
	20486,605
	20926,649
	21366,960
	21807,117
	22256,423

	7
	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:
	тыс.руб.
	1120,754
	1165,584
	1212,208
	1260,696
	1311,124
	1363,569
	1408,566
	1452,232
	1494,347
	1536,188
	1577,665
	1620,262

	8
	энергия на технологические и хозяйственные цели
	тыс.руб.
	1120,754
	1165,584
	1212,208
	1260,696
	1311,124
	1363,569
	1408,566
	1452,232
	1494,347
	1536,188
	1577,665
	1620,262

	9
	Расходы на топливо всего
	тыс.руб.
	16520,728
	17214,599
	17903,183
	18619,310
	19364,082
	20138,646
	7193,525
	7366,170
	7528,225
	7686,318
	7840,045
	7996,845

	10
	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	215,150
	223,756
	232,706
	242,014
	251,695
	261,763
	270,401
	278,783
	286,868
	294,901
	302,863
	311,040

	11
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	100,200
	104,509
	109,211
	114,017
	118,920
	124,033
	126,886
	129,677
	132,271
	134,916
	137,615
	140,367

	12
	Оплата труда, всего
	тыс.руб.
	5536,030
	5774,079
	6033,913
	6299,405
	6570,279
	6852,801
	7010,416
	7164,645
	7307,938
	7454,097
	7603,179
	7755,242

	13
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	1389,370
	1449,113
	1514,323
	1580,953
	1648,934
	1719,838
	1759,395
	1798,101
	1834,063
	1870,745
	1908,160
	1946,323

	14
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс.руб.
	1125,810
	1174,220
	1227,060
	1281,050
	1336,136
	1393,589
	1425,642
	1457,006
	1486,146
	1515,869
	1546,186
	1577,110

	15

16
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	4763,720
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс.руб.
	649,050
	676,959
	707,422
	738,549
	770,306
	803,430
	821,909
	839,991
	856,790
	873,926
	891,405
	909,233

	18
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс.руб.
	28573,376
	25265,067
	26317,405
	27404,992
	28528,511
	29698,145
	18202,770
	18630,056
	19030,221
	19430,630
	19830,899
	20239,487

	19
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	4173,800
	3 844,1
	3844,263
	4003,131
	4167,246
	4338,099
	2658,934
	2721,349
	2779,802
	2838,291
	2896,760
	2956,444

	
	Газпром (кот. Зевахина 22а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Произведено тепловой энергии
	Гкал
	1111,500
	1110,620
	1109,741
	1108,861
	1107,981
	1107,102
	1106,222
	1105,342
	1104,462
	1103,583
	1102,703
	1101,823

	2
	собственные нужды
	Гкал
	858,500
	858,500
	858,500
	858,500
	858,500
	858,500
	858,500
	858,500
	858,500
	858,500
	858,500
	858,500

	3
	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	253,000
	252,120
	251,241
	250,361
	249,481
	248,602
	247,722
	246,842
	245,962
	245,083
	244,203
	243,323

	4
	потери тепловой энергии в сети
	Гкал
	75,700
	74,820
	73,941
	73,061
	72,181
	71,302
	70,422
	69,542
	68,662
	67,783
	66,903
	66,023

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:
	Гкал
	177,300
	177,300
	177,300
	177,300
	177,300
	177,300
	177,300
	177,300
	177,300
	177,300
	177,300
	177,300

	6
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)
	тыс.руб.
	5197,796
	5418,097
	5648,021
	5884,977
	6129,017
	6383,190
	6542,042
	6695,005
	6838,182
	6980,951
	7123,149
	4918,299

	7
	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:
	тыс.руб.
	268,800
	279,552
	290,734
	302,363
	314,458
	327,036
	337,828
	348,301
	358,402
	368,437
	378,385
	388,601

	8
	энергия на технологические и хозяйственные цели
	тыс.руб.
	268,800
	279,552
	290,734
	302,363
	314,458
	327,036
	337,828
	348,301
	358,402
	368,437
	378,385
	388,601

	9
	Расходы на топливо всего
	тыс.руб.
	2397,816
	2498,524
	2598,465
	2702,404
	2810,500
	2922,920
	2998,916
	3070,890
	3138,449
	3204,357
	3268,444
	983,851

	10
	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Оплата труда, всего
	тыс.руб.
	1390,070
	1449,843
	1515,086
	1581,750
	1649,765
	1720,705
	1760,281
	1799,007
	1834,987
	1871,687
	1909,121
	1947,303

	13
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	419,810
	437,862
	457,566
	477,698
	498,240
	519,664
	531,616
	543,312
	554,178
	565,261
	576,567
	588,098

	14
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15

16
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	416,800
	434,722
	454,285
	474,273
	494,667
	515,938
	527,804
	539,416
	550,204
	561,209
	572,433
	583,881

	
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	304,500
	317,594
	331,885
	346,488
	361,387
	376,927
	385,596
	394,079
	401,961
	410,000
	418,200
	426,564

	17
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс.руб.
	870,571
	907,469
	945,979
	985,666
	1026,540
	1069,111
	1095,717
	1121,337
	1145,317
	1169,229
	1193,046
	823,759

	19
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	4910,160
	5085,840
	5335,470
	5559,314
	5789,849
	6029,956
	6180,018
	6324,517
	6459,770
	6594,639
	6728,968
	4646,130

	
	ОАО «Котельничский хлебокомбинат»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Произведено тепловой энергии
	Гкал
	4312,200
	4307,784
	4303,368
	4298,952
	4294,536
	4290,121
	4285,705
	4281,289
	4276,873
	4272,457
	4268,041
	4263,625

	2
	собственные нужды
	Гкал
	226,278
	226,278
	226,278
	226,278
	226,278
	226,278
	226,278
	226,278
	226,278
	226,278
	226,278
	226,278

	3
	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	4085,922
	4081,506
	4077,090
	4072,675
	4068,259
	4063,843
	4059,427
	4055,011
	4050,595
	4046,179
	4041,763
	4037,347

	4
	потери тепловой энергии в сети
	Гкал
	380,000
	375,584
	371,168
	366,752
	362,336
	357,921
	353,505
	349,089
	344,673
	340,257
	335,841
	331,425

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:
	Гкал
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922
	3705,922

	6
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)
	тыс.руб.
	11445,710
	11921,138
	12417,350
	12944,218
	13496,520
	14087,597
	14562,101
	15029,009
	15498,742
	15982,465
	16462,112
	10861,179

	7
	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:
	тыс.руб.
	651,200
	677,248
	704,338
	732,511
	761,812
	792,284
	818,430
	843,801
	868,271
	892,583
	916,683
	941,433

	8
	энергия на технологические и хозяйственные цели
	тыс.руб.
	651,200
	677,248
	704,338
	732,511
	761,812
	792,284
	818,430
	843,801
	868,271
	892,583
	916,683
	941,433

	9
	Расходы на топливо всего
	тыс.руб.
	6458,010
	6722,788
	6991,700
	7285,351
	7598,621
	7940,559
	8258,182
	8571,993
	8897,728
	9235,842
	9568,332
	3816,970

	10
	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	622,800
	647,712
	673,620
	700,565
	728,588
	757,731
	782,737
	807,001
	830,404
	853,656
	876,704
	900,375

	11
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	168,200
	175,433
	183,327
	191,393
	199,623
	208,207
	212,996
	217,682
	222,035
	226,476
	231,006
	235,626

	12
	Оплата труда, всего
	тыс.руб.
	2264,000
	2361,352
	2467,613
	2576,188
	2686,964
	2802,503
	2866,961
	2930,034
	2988,635
	3048,407
	3109,376
	3171,563

	13
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	683,700
	713,099
	745,189
	777,977
	811,430
	846,321
	865,787
	884,834
	902,531
	920,581
	938,993
	957,773

	14
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15

16
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	298,900
	311,753
	325,782
	340,116
	354,741
	369,995
	378,505
	386,832
	394,568
	402,460
	410,509
	418,719

	
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	275,300
	287,138
	300,059
	313,262
	326,732
	340,781
	348,619
	356,289
	363,415
	370,683
	378,097
	385,659

	17
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс.руб.
	23,600
	24,615
	25,722
	26,854
	28,009
	29,213
	29,885
	30,543
	31,154
	31,777
	32,412
	33,060

	18
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс.руб.
	11052,913
	11512,025
	11991,208
	12499,995
	13033,343
	13604,135
	14062,355
	14513,239
	14966,852
	15433,975
	15897,161
	10488,442

	19
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	2982,500
	3086,300
	3235,688
	3372,978
	3516,896
	3670,917
	3794,563
	3916,229
	4038,631
	4164,679
	4289,664
	2830,184

	
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Произведено тепловой энергии
	Гкал
	746,168
	745,458
	744,748
	744,039
	743,329
	742,619
	741,910
	741,200
	740,490
	739,781
	739,071
	738,361

	2
	собственные нужды
	Гкал
	3,778
	3,778
	3,778
	3,778
	3,778
	3,778
	3,778
	3,778
	3,778
	3,778
	3,778
	3,778

	3
	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	742,390
	741,680
	740,970
	740,261
	739,551
	738,841
	738,132
	737,422
	736,712
	736,003
	735,293
	734,583

	4
	потери тепловой энергии в сети
	Гкал
	61,069
	60,359
	59,650
	58,940
	58,230
	57,521
	56,811
	56,101
	55,392
	54,682
	53,972
	53,263

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:
	Гкал
	681,321
	681,321
	681,321
	681,321
	681,321
	681,321
	681,321
	681,321
	681,321
	681,321
	681,321
	681,321

	6
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)
	тыс.руб.
	4549,432
	4743,025
	4951,751
	5167,187
	5388,626
	5621,163
	5767,427
	6519,181
	6669,688
	6823,008
	6977,225
	6087,130

	7
	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:
	тыс.руб.
	220,577
	229,400
	238,576
	248,119
	258,044
	268,365
	277,221
	285,815
	294,104
	302,339
	310,502
	318,886

	8
	энергия на технологические и хозяйственные цели
	тыс.руб.
	220,577
	229,400
	238,576
	248,119
	258,044
	268,365
	277,221
	285,815
	294,104
	302,339
	310,502
	318,886

	9
	Расходы на топливо всего
	тыс.руб.
	682,764
	710,757
	739,188
	770,234
	803,354
	839,505
	873,085
	1514,648
	1562,471
	1611,274
	1659,123
	660,475

	10
	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	1,811
	1,883
	1,958
	2,037
	2,118
	2,203
	2,276
	2,346
	2,414
	2,482
	2,549
	2,618

	11
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Оплата труда, всего
	тыс.руб.
	1306,986
	1363,186
	1424,530
	1487,209
	1551,159
	1617,859
	1655,070
	1691,481
	1725,311
	1759,817
	1795,013
	1830,914

	13
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	394,710
	411,682
	430,208
	449,137
	468,450
	488,593
	499,831
	510,827
	521,044
	531,465
	542,094
	552,936

	14
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15

16
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	733,912
	765,470
	799,917
	835,113
	871,023
	908,477
	929,372
	949,818
	968,814
	988,190
	1007,954
	1028,113

	
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	1058,986
	1104,522
	1154,225
	1205,011
	1256,827
	1310,870
	1341,020
	1370,523
	1397,933
	1425,892
	1454,410
	1483,498

	17
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс.руб.
	149,687
	156,123
	163,149
	170,328
	177,652
	185,291
	189,552
	193,723
	197,597
	201,549
	205,580
	209,691

	18
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс.руб.
	2457,456
	2562,028
	2674,775
	2791,147
	2910,761
	3036,370
	3115,377
	3521,451
	3602,750
	3685,568
	3768,871
	3288,071

	19
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	3606,900
	4398,800
	3925,868
	4096,671
	4272,233
	4456,594
	4572,556
	5168,565
	5287,890
	5409,447
	5531,714
	4826,025

	
	ОАО «Котельничское хлебоприемное предприятие»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Произведено тепловой энергии
	Гкал
	1177,860
	1176,466
	1175,071
	1173,677
	1172,282
	1170,888
	1169,493
	1168,099
	1166,704
	1165,310
	1163,915
	1162,521

	2
	собственные нужды
	Гкал
	906,560
	906,560
	906,560
	906,560
	906,560
	906,560
	906,560
	906,560
	906,560
	906,560
	906,560
	906,560

	3
	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	271,300
	269,906
	268,511
	267,117
	265,722
	264,328
	262,933
	261,539
	260,144
	258,750
	257,355
	255,961

	4
	потери тепловой энергии в сети
	Гкал
	120,000
	118,606
	117,211
	115,817
	114,422
	113,028
	111,633
	110,239
	108,844
	107,450
	106,055
	104,661

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:
	Гкал
	151,300
	151,300
	151,300
	151,300
	151,300
	151,300
	151,300
	151,300
	151,300
	151,300
	151,300
	151,300

	6
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)
	тыс.руб.
	828,614
	862,941
	898,682
	936,689
	976,577
	1019,291
	1054,142
	1413,589
	1445,127
	1476,242
	1506,874
	1538,149

	7
	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:
	тыс.руб.
	113,401
	117,937
	122,655
	127,561
	132,663
	137,970
	142,523
	146,941
	151,202
	155,436
	159,633
	163,943

	8
	энергия на технологические и хозяйственные цели
	тыс.руб.
	113,401
	117,937
	122,655
	127,561
	132,663
	137,970
	142,523
	146,941
	151,202
	155,436
	159,633
	163,943

	9
	Расходы на топливо всего
	тыс.руб.
	478,555
	498,175
	518,102
	539,863
	563,077
	588,415
	611,952
	960,366
	981,494
	1002,105
	1022,147
	1042,590

	10
	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	2,000
	2,080
	2,163
	2,250
	2,340
	2,433
	2,514
	2,592
	2,667
	2,741
	2,815
	2,891

	11
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	11,658
	12,159
	12,706
	13,266
	13,836
	14,431
	14,763
	15,088
	15,389
	15,697
	16,011
	16,331

	12
	Оплата труда, всего
	тыс.руб.
	171,000
	178,353
	186,379
	194,580
	202,946
	211,673
	216,542
	221,306
	225,732
	230,246
	234,851
	239,548

	13
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	52,000
	54,236
	56,677
	59,170
	61,715
	64,368
	65,849
	67,298
	68,644
	70,016
	71,417
	72,845

	14
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15

16
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс.руб.
	395,695
	412,087
	429,155
	447,305
	466,353
	486,751
	503,393
	675,043
	690,104
	704,962
	719,590
	734,525

	19
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	2615,300
	2617,600
	2836,453
	2956,410
	3082,307
	3217,122
	3327,119
	4461,619
	4561,161
	4659,368
	4756,050
	4854,760

	
	Филиал ОАО «РЖД» ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Произведено тепловой энергии
	Гкал
	3168,800
	3165,729
	3162,657
	3159,586
	3156,515
	3153,443
	3150,372
	3147,300
	3144,229
	3141,158
	3138,086
	3135,015

	2
	собственные нужды
	Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	3168,800
	3165,729
	3162,657
	3159,586
	3156,515
	3153,443
	3150,372
	3147,300
	3144,229
	3141,158
	3138,086
	3135,015

	4
	потери тепловой энергии в сети
	Гкал
	264,300
	261,229
	258,157
	255,086
	252,015
	248,943
	245,872
	242,800
	239,729
	236,658
	233,586
	230,515

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:
	Гкал
	2904,500
	2904,500
	2904,500
	2904,500
	2904,500
	2904,500
	2904,500
	2904,500
	2904,500
	2904,500
	2904,500
	2904,500

	6
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)
	тыс.руб.
	12397,698
	12922,751
	13484,834
	14068,830
	14671,842
	15308,137
	15733,265
	14542,075
	14844,816
	15150,511
	15459,060
	15773,930

	7
	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:
	тыс.руб.
	475,300
	494,312
	514,084
	534,648
	556,034
	578,275
	597,358
	615,876
	633,737
	651,481
	669,071
	687,136

	8
	энергия на технологические и хозяйственные цели
	тыс.руб.
	475,300
	494,312
	514,084
	534,648
	556,034
	578,275
	597,358
	615,876
	633,737
	651,481
	669,071
	687,136

	9
	Расходы на топливо всего
	тыс.руб.
	3158,298
	3287,789
	3419,300
	3562,911
	3716,116
	3883,341
	4038,675
	2583,674
	2640,515
	2695,966
	2749,885
	2804,883

	10
	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	102,000
	106,080
	110,323
	114,736
	119,326
	124,099
	128,194
	132,168
	136,001
	139,809
	143,584
	147,460

	11
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	791,800
	825,847
	863,011
	900,983
	939,725
	980,133
	1002,677
	1024,735
	1045,230
	1066,135
	1087,457
	1109,207

	12
	Оплата труда, всего
	тыс.руб.
	378,500
	394,776
	412,540
	430,692
	449,212
	468,528
	479,304
	489,849
	499,646
	509,639
	519,832
	530,228

	13
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	115,300
	120,258
	125,670
	131,199
	136,841
	142,725
	146,007
	149,219
	152,204
	155,248
	158,353
	161,520

	14
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15

16
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс.руб.
	7376,500
	7693,690
	8039,906
	8393,661
	8754,589
	9131,036
	9341,050
	9546,553
	9737,484
	9932,234
	10130,878
	10333,496

	18
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс.руб.
	5392,204
	5620,568
	5865,038
	6119,040
	6381,311
	6658,059
	6842,962
	6324,871
	6456,544
	6589,501
	6723,701
	6860,649

	19
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	1856,500
	2137,700
	2019,294
	2106,745
	2197,043
	2292,325
	2355,986
	2177,611
	2222,945
	2268,721
	2314,925
	2362,076


В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования. Динамика изменения тарифов приведена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика изменения тарифов на услуги теплоснабжения
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в г. Котельнич и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду. 

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 

· дату и время обнаружения повреждения; 

· количество потребителей, отключенных от теплоснабжения; 

· общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения; 

· дату и время начала устранения повреждения; 

· дату и время завершения устранения повреждения; 

· дату и время включения теплоснабжения потребителям; 

· причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 

· дату и время обнаружения повреждения; 

· количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения; 

· дату и время начала устранения повреждения; 

· дату и время завершения устранения повреждения; 

· дату и время включения теплоснабжения потребителям; 

· причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием: 

· места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность; 

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний; 

· причину/причины повреждения. 

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения г. Котельнич необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;


3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;


3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).
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